LUCRAREA NR. 23/2023

EXTINDERE RETEA ELECTRICA
PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
“BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII
PENTRU TINERI”,
LOC. SABAOANI, STR. PROGRESULUI, NC 50192, JUD. NEAMT

FAZA: PTh+ CS

BENEFICIAR: S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mures
COMUNA SABAOANI
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ING. LIPAN MARIANA NR. 96/ 20.07.2023
ROMAN, STR. STEFAN CEL MARE, 6/15
VERIFICATOR DE PROIECTE AUTORIZAT
AUTORIZATIA A.N.R.E. NR. 201820176 / 20.04.20
TELEFON: 0742 608176

e CNP 26&840527?531

r roiecte
pentru verificarea de conformitate a instalatiilor electrjce w;lﬁg‘é?@geéfpﬁ‘itﬂ‘ipoiecm nr.23 /2023 -
«EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU..ALIMENTAREA {CU ENERGIE
ELECTRICA «BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERH-PENTRU TINERI»,
amplasata in COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, str. Progresului, fn, NC 50192, jud. Neamt.

Etapa: P.TH.+C.S.

1.Date de identificare
Proiectant de specialitate: S.C. ELECTRO ANDSILV S.R.L., localitatea Lutca, nr. 117, comuna
Sagna, judetul Neamt;
Investitor: COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt.

Beneficiar:

- COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt.

- S.C. DELGAZ GRID S.A., Loc. Targu Mures, B-dul. Pandurilor, nr.42, et.4, cod postal 540554,
Jud. Mures;

1.1. Amplasament: intravilanul localitatii Sabaoani, str. Progresului, fn, NC 50192, judetul Neamt.

Data predarii proiectului la verificare: 20.09.2023

2.Caracteristicile principale ale proiectului
Proiectul cuprinde urmatoarele Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:
A) la nivel de tensiune 20kV:

Realizare post de transformare aerian PTA 25 Sabaoani, 20/0.4kV - 160kVA, racordat la Ax
- LEA 20kV ST Roman Laminor — Nisiporesti, printr-o LEA 20kV proiectata, astfel:

- Racord LEA 20kV nou, de la borna nr. 89A existenta din Axul LEA 20kV ST. Roman
Laminor - Nisiporesti, realizat cu conductoare OL-AL 3x70/12 mmp, cu montare a unui stalp tip
SC 15014, nr. 1, la o distanta de 7m fatd de borna nr. 89A, echipat cu un separator orizontal,
tripolar, de exterior (tip STEPno 24 kV) — SR-2907-2, prevazut cu un singur dispozitiv de actionare.
Stalpul cu separator (nr.1) va fi prevazut cu o priza de pamant poligonald cu rezistenta de dispersie
sub valoarea de 4Q.

- Post de transformare aerian 20/0,4 kV nou, montat pe un stalp de tip SC15014, amplasat
la distanta de 7m fata de stalpul cu separat (nr.1) al racordului 20kV propus (pe domeniul public),
echipat cu un transformator de putere cu Siafo=160kVA. Stalpul aferent PTA 25 Sabaoani va fi
prevézut cu o prizd de pamant poligonala cu rezistenta dispersie sub valoarea de 1 Q2.

PTA 25 Sabaoani, 20/0.,4kV - 160 kVA, va fi echipat pe partea de medie tensiune cu izolatie
dubla de intindere din rasini epoxidice cu acoperire de cauciuc siliconic montata pe consola de tip
CIT140, cadru de sigurante cu descarcatoare tip ZnO incluse in izolatie, iar pe partea de joasa
tensiune, postul de transformare se va echipa cu o cutiei de distributie C.D. 1-3+2R, amplasata pe
stalpul postului de transformare, spre baza stalpului si echipata cu sigurante fuzibile dimensionate
corespunzator atat pe general trafo cat si pe plecari. Cutia de distributie a PTA 25 Sabaoani (C.D. 1-
3+2R) va fi dimensionatd constructiv astfel incat sa poata fi utilizata si in cazul folosirii unui trafo
de putere 20/0,4 kV cu Strafo = 250 kVA la acest PTA.
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B) la nivel de tensiune 0,4kV:

Alimentarea cu energie electricd pe joasa tensiune a blocului de locuinte se realizeaza printr-
o retea electrica de joasa tensiune, schema electrica buclatd,cu functionare radiald, astfel:

- Plecare principald din C.D. 1-3+2R — PTA 25 Sabaoani, cu cablu, tip NA2XABY
3x240+120mmp, in lungime de 140m, cu montare firida FB nr. 25.1.1, tip E3+4, amplasata pe soclu
de beton.

- Firida proiectata se va lega la o priza de pamant cu valoare sub 4 Ohmi, de tip B3, priza ce
va fi montata in spatiul verde invecinat.

- Plecare de rezerva, din C.D. 1-6 — PTA 6 Sabaoani (160kVA), cu cablu, tip NA2XABY
3x240+120mmp, in lungime de 225m, pana la firida FB nr. 25.1.1, de tip E3+4, proiectata.

Alimentarea electrica propriu-zisa a blocului de locuinte se va realiza printr-un bransament
electric trifazat, realizat cu cablu de joasa tensiune cu izolatie din polietilena reticulata, tip
NA2XABY 3x70+35mm, in lungime de 10m si firida de distributie si contorizare de palier, FDCP-
26m, amplasata la parter, in holul de intrare in bloc si racordati la firida FB nr. 25.1.1, de tip E3+4,
proiectata.

Firida de tip FDCP-26m va fi echipata cu separatori de joasa tensiune cu 3 sigurante fuzibile
pe general si 26 intreruptoare bipolare de 32A, din care se vor alimenta cele 24 apartamente, tablou
pentru utilitatile comune (iluminat casa scarilor, centrala termica, etc) si plecare de rezerva.

Firidele E3+4 si FDCP-26m se vor realiza din policarbonat conform specificatiilor
DELGAZ GRID SA si vor fi prevazute cu prize de pamant de 4 ohmi.

3. Criterii de performanta tehnico-economica
muncd s1 Legea 608/2001.

Instalatiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protectia mediului
ambiant si respectd cerintele OUG 195/2005 aprobata de Legea 256/2006 privind Protectia
Mediului si Legea 211 /2011 privind regimul deseurilor.

La punerea in functiune si preluarea in exploatare a lucrdrilor proiectate se vor respecta
prevederile HG 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente acestora, modificarile si completarile ulterioare.

Receptia lucrarilor proiectate trebuie realizata numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat
prevederile normelor de protectie a muncii. Constatarea va fi consemnata distinct in procesul verbal
de receptie. sub semnatura beneficiarului.

4.Documente prezentate

4.1.Avize si acorduri: \
- Aviz CTE nr. 371 / 08.06.2023, emis de SC DELG

4.2.PIESE SCRISE

- Foaie frontala

- Foaie de cuprins

- Memoriul tehnic PTh

- Planul de controlul calitatii, verificari si incercari

- Planul de sanatate si securitate a muncii

- Program tehnologic de executie a lucrarilor in instalatiile in functiune

- Memoriu tehnic C.S.

- Breviar de calcul — caderi de tensiune in regim normal de functionare si in regim de avarie

- Breviar de calcul - curent Iscc monof minim

- Lista specificatii tehnice aplicabile.
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4.3.PIESE DESENATE

- Plan de incadrare in zona plansa EO
- Plan de situatie instalatii m.t. proiectate plansa E1
- Schema monofilara de incadrare in sistem plansa E2
- Schema electrica monofilara instalatii proiectate plansa E3
- Foaie pichetaj instalatii proiectate plansa E4
- Detaliu STE 20kv plansa E5
- Detaliu executie post de transformare aerian planga E6
- Fundatie stalpi MT plansa E7
- Priza de pamant — 1 Ohm plansa E8
- Priza de pamant — 4 Ohm plansa E9
- Profil LES 0,4kV proiectat planga E10
- Reglementare distante LES proiectate fata de alte instalatii plansa E11
- Inscriptionrea de identificare §i avertizare instalatii de medie tensiune plansa E12
- Inscriptionrea de identificare si avertizare instalatii de joasa tensiune plansa E13
- Inscriptionrea de identificare i avertizare instalatii subterane proiectate plansa E14

Concluzii asupra verificarii:

Referatul de verificare este emis in conformitate cu cerintele stabilite prin Ordinul nr.
66/2023, al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, referitor la
aprobarea

»Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice,
respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice tehnologice”.

Toate modificarile asupra documentatiei avizate, ulterioare datei de verificare si neactualizate
printr-o noui verificare, nu intra sub responsabilitatea emitentului acestui referat de
verificare la cerinta ,,le” — instalatii electrice tehnologice.

In urma verificirii, se consideri proiectul corespunzitor si se avizeazi, in faza
P.TH.+C.S.

Am primit 3 exemplare, Intocmit,
S.C. ELECTRO ANDSILV S.R.L. Roman Verificator de proiecte autorizat
Ing. Lipan Mariana

h CNP 26U0U052726°
3
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S.C. ELECTRO ANDSILV S.R.L.
Lutca - Neamt

BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

- Foaie frontala

- Foaie de cuprins

- Aviz CTE nr.371/08.06.2023

- Memoriul tehnic PTh

- Planul de controlul calitatii, verificari si incercari

- Planul de sanatate si securitate a muncii

- Program tehnologic de executie a lucrarilor in instalatiile in functiune
- Memoriu tehnic C.S.

LUCRAREA Nr. 23/2023

- Breviar de calcul - caderi de tensiune in regim normal de functionare si in regim de avarie

- Breviar de calcul - curent Iscc monof minim

- Partea economica
- Deviz general - LUCRARI
- Liste cu cantitati de lucrari

B. PIESE DESENATE
1. Plan de incadrare in zona plansa EO
2. Plan de situatie instalatii m.t. proiectate plansa E1l
3. Schema monofilara de incadrare in sistem plansa E2
4. Schema electrica monofilara instalatii proiectate plansa E3
5. Foaie pichetaj instalatii proiectate plansa E4
6. Detaliu STE 20kv plansa ES
7. Detaliu executie post de transformare aerian plansa E6
8. Fundatie stalpi MT plansa E7
9. Priza de pamant — 1 Ohm plansa E8
10. Priza de pamant — 4 Ohm plansa E9
11. Profil LES 0,4kV proiectat plansa E10
12. Reglementare distante LES proiectate fata de alte instalatii plansa E11
13. Inscriptionrea de identificare si avertizare instalatii de medie tensiune plansa E12
14. Inscriptionrea de identificare si avertizare instalatii de joasa tensiune plansa E13
15. Inscriptionrea de identificare si avertizare instalatii subterane proiectate plansa E14

Intocmit,
Ing. Andries Claudiu

Autoritatéa Nauinnala ce Reglementare 1
in Domeniul Energrei
LIPAN MARIA

CNP 2640405272§31

Verificator de proickte
de instalatii electrice

Autorizatanr 221825178 f20-apritic-20023

Valahila gandlagaase 2C-apnl e-20P0




DELGAZ
grid

Delgaz Grid SA, Bd.Pandurilor 42, etd, 540554 Targu Mures
Catre,

ELECTRO ANDSILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna, jud. Neamt
Tel: 0784.004.294

E-mail: electro_andsilv@yahoo.com

lasi
AVIZ NR. 371/08.06.2023

Comisia de avizare (CA) Delgaz Grid SA - Electricitate. in sedinta de
avizare din 08.06.2023. a analizat documentatia:

Denumirea proiectului: Extindere retea electricd pentru alimentare cu
energie electricd ,Bloc de locuinte destinate inchirierii_pentru tineri”,
loc. Sabaoani, str. Progresului, NC 50192 jud. Neamt

Indicativul proiectului: 7/2023

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

Elaborator: SC ELECTRO ANDSILV SRL

In urma analizirii documentatiei. comisia de avizare (CA) Delgaz Grid SA -
Electricitate:

AVIZEAZA FAVORABIL
documentatia prezentata

Precizari si observatii:
1. Se avizeaza Solutia 1.

2. Solutia 2 nu se avizeazd deoarece presupune costuri mai mari.

Carmen Patricia Constantin Elena Ciobanu
Sef Serviciu Racordare la Retea Electricitate Specialist Racordare la Retea CTE
. s \gitaly signed by Patricis ELENA Do sedy
Patricia S e EENA QoA
: Do 20230616 175327 CIOBANU 555
Constantin et
Data emitere aviz: 15.06.2023 cod: DEGR E P3-F4, Ed.3

1/1

Delgaz Grid SA

Divizia Exploatare si
Mentenanta Refea
Electricitate

str. Sf.Petru Movila nr. 38
cod 700014, lasi
www.delgaz-grid.ro

Elena Ciobanu

F +40-232-405998
elena.ciobanu@delgaz-

grid.ro

DEGR - DMIE - SRRE

Presedintele Consiliului de
Administratie
Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secosan (Director
General)

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Ad).)

Petre Stoian (Adj.)

Sediul Central: Targu Mures
CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Targu Mures

IBAN:
RO11BRDE2705V27540412700
Capital social subscris
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei varsat



SC ELECTRO ANDSILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt
J27/425/2012; CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1ANR 16156/ 2107 2020

TIP C2A NR. 16157 / 21.07.2020

E-mail: electro_andsilv@yahoo.com

Tel: 0784004294

Proiect nr. 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERILP. TINERI»

Autoriiatea N '?'.-'_!:\Et-apa:.\- i

LIPAN/‘WA A

CNP EGJJL,-u05272531
MEMORIU TEHNIC Verifiearda st

deinstalatii electrice

L.DATE GENERALE Auturiznti e 20152817 1 20-apri-2023

Valabila pand 19 mary = .\"

1.1 Denumirea obiectivului:
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI».

1.2 Elaborator documentatie de specialitate:
S.C. ELECTRO ANDSILYV S.R.L. Lutca, Com. Sagna, Jud. Neamt, Tel. 074.004.294 -
J27/425/2012, CUI RO30371507

1.3 Titular principal al investitiei:
- DELGAZ GRID S.A., Loc. Targu Mures , B-dul. Pandurilor, nr.42, et.4, 540554, Jud.

Mures
- COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, Str. Orizontuli, nr.56, Jud. Neamt

1.4 Beneficiar:

- DELGAZ GRID S.A., Loc. Targu Mures , B-dul. Pandurilor, nr.42, et.4, 540554, Jud.
Mures

- COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, Str. Orizontuli. nr.56, Jud. Neamt

1.5 Amplasamentul :
Localitatea Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt

1.6 Etapa:
PTh+CS

1.7 Elemente care stau la baza intocmirii documentatiei:

- Prescriptii energetice, reglementari si legislatia in vigoare ;

- Linii directoare DELGAZ GRID , privind dezvoltarea retelelor de distributie a energiei
electrice;

- Studiul de fezabilitate 2/2023 — elaborate de S.C. ELECTRO ANDSILV S.R.L. Lutca

- Aviz CTE faza SF nr.371 / 08.06.2023:

- Acte normative, prescriptii tehnice, elemente tipizatate etc. valabile la data intocmirii
documentatiei;

- Date culese din teren.
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SC ELECTRO ANDSILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt
J27/425/2012; GUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1ANR 18156/ 21 07 2020

TIP C2ANR. 16157 / 21.07 2020

E-mail: electro_andsilv@yahoo.com

Tel: 0784004294

?

5 OB

Proiect nr. 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»
Etapa: PTH+CS
II. FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNIT}'\TII LUCRARII

2.1. Necesitatea realizarii obiectivului de investitii

Conform cererii de racordare, intocmita de Comuna Sabaoani, ca urmare a construirii unui
Bloc de locuinte destinate inchirierii tinerilor, format din 24 apartamente, utilitati commune —
casa scarilor si un spatiu tehnic, cu o putere instalata Pi=267,50kW si o putere totala simultan
absorbita de 42,50kW, la adresa str. Progresului, fn, Loc. Sabaoani, Jud. Neamt, pe teren cu nr.
cadastral 50192, s-a emis avizul CTE nr. 371/08.06.2023

2.2 Caracteristicile consumatorului de energie electricii:
Date tehnice ale imobilului si puterile de calcul, conform PE123/2003, sunt:

- apartamente cu 2-3 caemre — 24 buc. - Pi= 6kW/ap, Pmsa=1,6kW/ap
- spatii comune + casa scarilor — 1 buc. - P1= 6kW/spatiu, Pmsa=1,6kW/spatiu
- spatiu tehnic — 1 buc. - Pi=6kW/spatiu, Pmsa=2,5kW

Conform datelor inscrise in cererea §i chestionarul pentru obtinerea avizului tehnic de
racordare, consumatorul are :

Puterea instalata = 267,50kW

Puterea simultan absorbita: =42,50 kW /50,00 kVA

Tensiunea de utilizare: = 230/400kV

Factorul de putere: =0,85;

Timpul maxim de intrerupere: = timp remediere defect cale alimentare.

Notificiri: K

) . B . ; nul..rn';m-:"z .:htmnai-g e Heslemeptare
Aceste date sunt valabile pentru o perioada de cel putin 5 ani, confonil precizamier-dinCAestiongril
pentru obtinerea avizului tehnic de racordare: : LIPAN MARIANA

CNP 26404052728"

2.3 Situatia energetici in zoni Verificator de prolecte
i T . . i 2 dérr'lstala_tuelal:tnce
Obiectivul care trebuie alimentat cu energie electrica se afla la o djstanta de:

- cca. 120ml fata de Ax - LEA 20kV ST. Roman Laminor — NisipE?é‘é‘é:?ﬁ?é?afi?z%ﬁ?é&?&bﬁa%?f&%re
OL-Al 3x70/12mmp;

- cca. 140m fata de PTA 6 Sabaoani, 20/0.4kV, 160kVA, echipat cu CD1-6 si cu un grad de
incarcare de 38%

- cca. 135m fata de LEA 0,4kV de distributie publica zona PT6 Sabaoani.

]

[II. CARACTERISTICILE INSTALATIILOR PROIECTATE

3.1. Solutia de alimentare cu energie electrica avizata

Avénd n vedere caracteristicile tehnice ale noului consumator, conform aviz CTE nr.
371emis la data de 08.06.2023 de DELGAZ GRID SA, instalatia electricd proiectatd pentru
alimentarea cu energie electrica cuprinde:

a. Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:
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SC ELECTRO ANDSILV SRL
Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt

J27/425/2012, CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1ANR 16156/ 2107 2020

TIP C2A NR. 16157 / 21.07.2020
E-mail: electro_andsilv@yahoo.com
Tel: 0784004294

Proiect nr. 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

Etapa: PTH+CS

LEA 20kV + PTA:

Realizare post de transformare aerian PTA 25 Sabaoani, 20/0.4kV - 160kVA, racordat la Ax
- LEA 20kV ST Roman Laminor — Nisiporesti, printr-o LEA 20kV proiectata, astfel:

- Racord LEA 20kV nou, de la borna nr. 89A existenta din Axul LEA 20kV ST. Roman
Laminor - Nisiporesti, realizat cu conductoare OL-AL 3x70/12 mmp, cu montare a unui stalp tip
SC 15014, nr. 1, la o distanta de 7m fatd de borna nr. 89A. echipat cu un separator orizontal,
tripolar, de exterior (tip STEPno 24 kV) — SR-2907-2, prevazut cu un singur dispozitiv de actionare.
Stélpul cu separator (nr.1) va fi prevazut cu o priza de pamant poligonala cu rezistenta de dispersie
sub valoarea de 4£).

- Post de transformare aerian 20/0,4 kV nou, montat pe un stalp de tip SC15014, amplasat la
distanta de 7m fatd de stdlpul cu separat (nr.1) al racordului 20kV propus (pe domeniul public),
echipat cu un transformator de putere cu Sy.=160kVA. Stalpul aferent PTA 25 Sabaoani va fi
prevazut cu o priza de pamant poligonala cu rezistenta dispersie sub valoarea de 1 Q.

PTA 25 Sabaoani, 20/0,4kV - 160 kVA, va fi echipat pe partea de medie tensiune cu izolatie
dubla de intindere din rdsini epoxidice cu acoperire de cauciuc siliconic montata pe consola de tip
CIT140, cadru de sigurante cu descarcatoare tip ZnO incluse in izolatie, iar pe partea de joasid
tensiune, postul de transformare se va echipa cu o cutiei de distributie C.D. 1-3+2R, amplasata pe
stalpul postului de transformare, spre baza stalpului si echipata cu sigurante fuzibile dimensionate
corespunzator atat pe general trafo cat si pe plecari. Cutia de distrjbufie a.B1-A 25 -Sabaeani(C.D. 1-
3+2R) va fi dimensionata constructiv astfel incat si poata fi utiligzata si in‘“cazul folosirii unul trafo
de putere 20/0,4 kV cu Strafo = 250 kVA la acest PTA. LIPAB/MI\RIAZ!'\

enp 2pubdhar2831

LES 04 kV si firida E3+4: : _

Alimentarea cu energie electrici pe joasa tensiune a blogului “éf(_é'f@”‘i;ﬁitﬁiﬁ’géiecahzeﬁzé in
schema buclata cu functionare radiala, astfel: o

- Plecare principala din C.D. 1-3+2R — PTA 25 Sab?oam ew EabFﬂ 1‘11) NAQ&ABY
3x240+120mmp, in lungime de 140m, cu montare firida FB nr. 25T T fip E3+4, amplasata pe soclu
de beton.

- Firida proiectata se va lega la o priza de pamant cu valoare sub 4 Ohmi, de tip B3, priza ce
va fi montata in spatiul verde invecinat.

- Plecare de rezerva, din C.D. 1-6 — PTA 6 Sabaoani (160kVA), cu cablu, tip NA2XABY
3x240+120mmp, in lungime de 225m, pana la firida FB nr. 25.1.1, de tip E3+4, proiectata.

Bransament:

Alimentarea propriu-zisa a blocului de locuinte se va realiza printr-un bransament electric
trifazat, realizat cu cablu de joasa tensiune cu izolatie din polietilena reticulata, tip NA2XABY
3x70+35mm, in lungime de 10m si firida de distributie si contorizare de palier, FDCP-26m,
amplasata la parter, in holul de intrare in bloc si racordat la firida FB nr. 25.1.1, de tip E3+4,
proiectata.

Firida de tip FDCP-26m va fi echipata cu separatori de joasa tensiune cu 3 sigurante fuzibile
pe general si 26 intreruptoare bipolare de 32A, din care se vor alimenta cele 24 apartamente, tablou
pentru utilitatile comune (iluminat casa scarilor, centrala termica, etc) si plecare de rezerva.

Firidele E3+4 si FDCP-26m se vor realiza din policarbonat conform specificatiilor DELGAZ
GRID SA si vor fi prevazute cu prize de pamant de 4 ohmi.

b) Lucrari de intarire retea: nu este cazul.
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3.3. Delimitarea instalatiilor intre distribuitor si consumator :

Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 400V, la bornele de
iesire ale intrerupatoarelor bipolare automate montate in FDCP proiectat.

Retelele electrice proiectate pe tarif de racordare si bransamentul vor fi exploatate de catre
operatorul de distributie.

3.4. Masurarea energiei electrice :

Masurarea energiei electrice pentru consumatori se va realiza prin contoare individuale,
pentru fiecare loc de consum, ce se vor monta in firida FDCP-26m, in conformitate cu avizele
tehnice de racordare ce se vor emite ulterior.

La nivelul postului de transformare, pe general, masurarea energiei electrice se va realiza
prin intermediul unui contor electronic trifazat de energie activi si reactivi, cu trei echipaje, clasa
de precizie 0,5, montaj semidirect, curba de sarcina, Ib = 3x5A, Un = 3x230/400V si 3
transformatoare de curent de 400/5A, cl. 0,5, montate in C.D. 1-3+2R aferenta PTA 25 Sabaoani
proiectat.

Contorii si toate elementele componente ale grupelor de mdsurare vor avea posibilitatea
sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.

3.5.Durata de restabilire a alimentirii:
Durata de restabilire a alimentérii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in reteaua
electrica este cea minima necesari remedierii defectelor intervenite in retelele de distributie.

3.6. Alegerea sectiunilor si caderile de tensiune:

Sectiunea tronsonului LES 0,4kV proiectat a fost aleasa in conformitate cu Liniile Directoare
DELGAZ GRID si in functie de puterea solicitata de Comuna Sabaoani (Pabs=42,5kW), pentru
regimul normal de functionare la densitate economica de curent si abateri de tensiune, iar in regim de
avarie pentru asigurarea conditiei de stabilitate termica.

.H Autaritatea Natunals pe me eglementary

! iUl Engryisi

Abaterea de tensiune
Regim normal de functionare: LIPAN WA NA
- La bornele firidei FB 25.1.1 — E3+4 — 0,48% ; CNP 2640405272631
- La punctul de delimitare FDCP-26m — 0,60%; Vorifiestor da project
Regim de avarie : de instalatii electrice.
- La bornele firidei FB 25.1.1 — E3+4 — 0,78% Aot 30 21520173 f20.9; 2023

Valatts masm gy e
228

- La punctul de delimitare FDCP-26m — 0,90%:; CERRER PR p

Valoarea curentilor de scurcircuit monofazat

Regim normal de functionare :
- La bornele firidei FB 25.1.1 — E3+4 proiectata — 2,649kA
- La punctul de delimitare FDCP 26m — 2,532kA;

Regim de avarie :
- La bornele firidei FB 25.1.1 — E3+4 proiectata — 1,895kA ;
- La punctul de delimitare FDCP-26m — 1,833kA;
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3.7. Evaluarea lucrarilor:

Evaluarea costului lucrarilor s-a efectuat conform unor antemasuritori de lucriri, articole de
norme de deviz §i preturi medii curente ale materialelor ce se vor utiliza.

Antemasuratorile contin operatiile tehnologice, masurérile si incercérile de naturd electrici,
misurile de organizare §i protectie necesare, conform normelor si prescriptilor tehnice in vigoare
precum si cantitatile de lucréri rezultate, necesare pentru realizarea investitiei.

3.8. Finantarea investitiei: = ~
Finantarea investitiei se face de catre GELGAZ GRID in coparti¢ipate ¢u Comiyiia, Sabioahi

LIPAN MARIANA

4. Caracteristici princiale ale instalatiilor proiectate : cnp 2pudlts 272631

* Lucriri pe tarif de racordare; Verifitater de proiccte
de instalatii electrice

Ax - LEA 20kV ST. Roman Laminor - Nisiporesti:

Pentru crearea conditiilor de racordare a noului post de transformary
stalpul nr. 89A existent cu o consola de derivatie cu legaturi duble de intindere cu izolatoare din materiale
compozite,

LEA 20 KV racord la PT 25 Sabaoani:

Din stalpul existent nr.89A din Ax — LEA 20kV ST. Roman Laminor — Nisiporesti, se va
realiza Racordul 20kV la PTA 25 Sabaoani, cu conductoare OL-AL 3x70/12 mmp, in lungime de
7m si cu montarea unui stalp de beton nr.1, de tip SC15014, montat la 7m fatd de borna nr. 89A, pe
teren apartinand Comunei Sabaoani.

Stalpul se va echipa cu consola de tractiune CIT140, prevazuta cu legaturi duble de intindere
si cu izolatoare din materiale compozite, un separator orizontal, tripolar de exterior (tip STEPno
24kV), prevazut cu un singur dispozitiv de actionare. Deasemenea, stilpul cu separator (nr.1 — SR
2907-2) va fi prevazut cu o prizd de pdmaént poligonala cu rezistenta de dispersie sub valoarea de
4Q.

Posul de transformare PT25 Sabaoani, 20/0,4 kV — 160kVA:

Postul de transformare nou se va executa pe stalp din beton armat, tip SC15014, amplasat la
7m fata de stalpul nr. 1, pe teren apartinand Comunei Sabaoani.

Stalpul SC15014 (PTA) se va echipa cu consold de intindere CIT140, legituri duble de
intindetre cu izolatoare din ragini epoxidice cu acoperire de cauciuc siliconic, cadru de sigurante cu
descarcatoare tip ZnO incluse in izolatie, transformator de putere in ulei in cuva etansd 20/0.4kV -
160kVA, platbanda de coborare din OL-Zn 40x4mmp pana la priza de pamant, iar partea de joasi
tensiune, postul de transformare se va echipa cu o cutie de distributie CD1-3+2R.

Descarcatoarele tip ZnO 24 kV proiectate se vor lega la pamant separat de celelalte confectii
metalice existente pe stalp prin intermediul unui conductor / platbanda OL-Zn 40x4mmp ce se va
racorda la priza de pamant a stalpului ;

Legarea celor 2 coborari la priza postului se va face distinct cu surub, piulita saiba plata, nu
se admite legarea cap la cap a platbandelor.

Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie locala va fi de sub
12, conform 1RE-Ip 30/2004
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Stalpii SC15014 se vor planta in fundatii turnate.

Toate confectiile metalice din otel vor fi protejate anticoroziv prin zincare la cald.

PT2 Pietrosu va fi previdzuta cu inscriptii de identificare, de averizare si de interdictie pentru
personalul de deservire i pentru populatie.

LES 04 kV

Reteaua proiectatd va fi realizatd cu cablu de joasa tensiune din Al cu izolatia din
polietilena reticulara, cu sectiunea 3x240+120 mmp. Pentru alimentarea cu energie electrica a
blocului de locuinte, se va realiza o bucla de joasa tensiune intre PTA 25 Sabaoani si PTA 6
Sabaoani existent.

Din firida proiectata se va monta cablu de bransament, tip NA2XABY 3x70+35mmp, catre
FDCP-26m proiectat.

LES 0.4kV proiectat se va montata subteran in profil “M™ in zonele cu trotuar si in spatiile
verzi si in profil “T™ la subtraversarile celor doua drumuri: langa PTA 25 Sabaoani si in apropierea
intersectiel dintre Str. Busuiocului cu Str. Progresulun,

Traseul LES 0.4 kV proiecata, va fi dispus pe domeniul public din zona si la distanta de
0.8m fata de limitele de proprietate cu terenul in proprietatea tertilor, pe o lungime de cca. 245m si
dispus in profil “M™ sau “M2". LES 0,4kV va fi dispus in profil “T2" la subtraversarile celor doua
drumuri. pe o lungime totala de cca. 20m, dispus in profil “T™, cablul se va monta in (eava de
protectie corugata cu Ql10mm. pozate la 0 adidncime de 0.5m si incastrat in beton. Unghiul de
incrucisare cu calea de acces va fi de 90" + 5.

Traseul LES 0.4kV proiectat va fi marcat cu bome de beton. care vor fi mscriptionate
conform plansei E14 anexatad prezentei documentatii. Bornele se fixeaza in pozitie laterala fata de
cablu. la 0.6 — 0.8m de axul lui. cu placa de inscriptie orientata spre cablu. Bornele se vor monta la
fiecare schimbare de directie a traseului LES 0.4 kV propus. la mansoane si la traversari

Cablu 0,4 kV: pentru realizarea liniei electrice subterane de joasa tensiune se va folosi
cablu tip NA2XBY 3x240+120mmp (conform ST 161 A4 a Delgaz Grid);

- tip cablu : NA2XBY (3x240+120)mmp cu izolatie de polietilena reticulata si filtru uv
- tensiunea nominala de functionare: 400/230 V + 10%.

Firide 0,4 kV tip E3-4, conform specificatiei tehnice ST 001 a Delgaz Grid;
Firida tip FDCP-26m, conform specificatiei tehnice ST 004 a Delgaz Grid ;
- Cablu bransament electrice tip NA2XY 3x70+35mmp, conform ST 161 a Delgaz Grid.

CAPACITATI ALE INSTALATIILOR PROIECTATE M‘j'm
Instalatia de racordare: !

-LEA 20kV (OL-Al 3x70/12mmp ) - 14m LIPAN MARIANA
-STE 20kV - 1 buc. ] CNP 26441405272631
-PTA 20f0,4 kV, 250 kVA - 1 buc. 3 Verifigator de proiecte
-Cablu LES 0,4 kV tip NA2XBY (3x240+120) mmp — 140+225=165m |  “e/netalaniclectice
-Firida 0,4kV tip E3-4 - 1 buc. 1 i iR i b e
-Priza de pamant cu 3 contururi cu Rd<1Q - 1 buc. -

-Priza de pamant cu 2 contururi cu Rd<4Q - 1 buc.
-Priza de pamant liniara B3 cu Rd<4Q - 1 buc.
Bransamentul electric:
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-Cablu bransamente electrice tip NA2XABY 3x70+35mmp - 10 m
-FDCP 26m - 1 buc.

4.2. Masuri de protectie a instalatiilor

Nu este cazul de masuri de protectie impotriva poludrii. Se vor respecta prevederile Legii de
protectie a mediului nr. 265/2006, actualizata la data de 22.10.2007.

Instalatiile proiectate vor fi prevazute cu inscriptii de identificare, avertizare §i semnalizare
ce vor respecta IP — SSM 33 a Delgaz Grid privind ,,Semnalizarea de securitate si/sau sanatate a
instalatiilor electrice”, dar respectandu-se si HG 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Legarea partilor metalice ale echipamentelor electrice care nu fac parte din circuitele de
lucru (ingradiri de protectie, suporti de fixare, etc.) la centura de impamantare (
conformitate cu prevederile prescriptiilor in vigoare referitoare la realizarea piizefor de pamant.

Mantaua metalica si ecranele de protectie ale cablurilor s¢ vor lega la priza de pamapt la
ambele capete. LIPAN MARIANA

4.2.1. Protectia impotriva supratensiunilor atmosferice Verificatot de proiecte
Protectia postului de transformare PTA 25 Sabaoani se Va realiza pritt déscar€atoarelp 24
kV cu oxid de zinc montate pe soclul tripolar cu sigurante fuzibile dgrexterior?0:222:7% /20 s £

4.2.2. Protectia la suprasarcina §i scurtcircuit

Protectia racordului 20kV proiectat impotriva curentilor de defect se va face cu protectiile
existente pe intreruptorul aferent plecarii LEA 20 kV Nisiporesti din Statia de transformare 110/20 kV
Roman Laminor si a reclozerul R2692 existent la stalpul nr.101 din ax in cazul cand linia va fi
alimentata din Statia de transformare 110/20 Tupilati.

Protectia transformatorului pe medie tensiune impotriva defectelor trifazate si monofazate se
realizeaza prin sigurante fuzibile lg, = 10A, iar contra suprasarcinilor si a defectelor pe partea de
joasa tensiune se realizeaza prin intermediul sigurantelor MPR, I, = 250A, din cutia de distributie
C.D. 1-3+2R.

Protectia LES 0.4 kV se va face cu sigurantele MPR din C.D. 1-3+2R 0,4kV aferenta PTA
25 Sabaoani proiectat, iar protectia coloanelor la abonati cu intrerupatoarele din FDCP-26m
proiectat.

4.2.3. Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas

Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte, toate partile metalice care in mod normal nu
sunt sub tensiune, dar pot primi in mod accidental o tensiune periculoasa ca urmare a unui defect de
izolatie, se vor conecta la instalatia de legare la pamant ca mijloc principal de protectie, prevazute la
toti stalpii radordului de 20kV propus, respectiv la PTA 20/0,4kV propus.

PTA 25 Sabaoani, 20/0,4kV, 160kVA proiectat va fi prevazut cu o instalatie de legare la
pamant a carei rezistenta de dispersie locala va fi de sub 19Q.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas se vor realiza :

- priza de pamant poligonala cu 2 contururi de 4Q la stalpul cu STE nr.1

- priza de pamant poligonala cu 3 contururi de 1Q2 la PTA

- Priza de pamant liniara de 4€2, tip B3, la firida de bransament E3+4, respectiv FDCP
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4.3. Exploatarea instalatiilor

4.3.1. Exploatarea instalatiilor proiectate se va realiza de catre personalul existent al
Formatiei Operative de Lucru Exploatare si Masura Roman, pana in punctul de delimitare.

Receptia lucrdrilor executate trebuie realizatda numai dupa ce s-a constatat cd s-au respectat
prevederile normelor de protectie a muncii, care se vor consemna distinct in procesul verbal de
receptie, sub semnatura beneficiarului.

in perioada de exploatare se vor urmiri periodic respectarea distantelor normate fata de
instalatiile proiectate ale unor noi constructii, evitarea amplasarii de materiale pe traseul liniilor
electrice proiectate, valorile rezistentelor echivalente ale prizelor de pamant, calibrarea sigurantelor
pe m.t. si j.t. ale postului de transformare.

La racordare, la punerea in functie, la exploatarea de proba si la exploatarea instalatiilor ce
vor fi predate printr-un contract de comodat catre S.C. Delgaz Grid S.A., se va respecta IP-SSM 02
- DEE (Delgaz Grid).

Punerea in functiune a obiectivului este conditionata de prezentarea de catre constructor a
documentelor prin care se atestd ca degeurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv intr-un
spatiu desemnat de autoritatea locald din zona lucrarii.

4.3.2. Delimitarea instalatiilor si masura energiei electrice

Pentru consumatorii casnici, punctul de delimitare al instalatiilor va fi stabilit la nivelul
de tensiune 230V, la bornele de iesire din intrerupatoarele automate bipolare, montate in FDCP-
26m proiectata, spre utilizatori.

Masurarea energiei electrice se va realiza pe joasd tensiune, cu contoare electronice,
individual pentru fiecare loc de consum care va fi racordat la instalatia proiectata, conform ATR ce
vor fi emise ulterior.

La nivelul postului de transformare, pe general, masurarea energiei electrice se va
realiza prin intermediul unui contor electronic trifazat de energie activﬁ si reactiva, cu trei echipaje,
clasa de precizie 0,5, montaj semidirect, curba de sarcina, Ib — 3"7;‘5?&"“‘[?11"
transformatoare de curent de 250/5A, cl. 0,5, montate in C.D. j3+7R afe

/

ta:PTA25°Sa

proiectat.

CNP 2640 2631

Ver nﬁcatcrr‘g@rﬂrccte
4Pm§ralat|:eihtnce

4.4.Caracteristicile amplasamentului

4.4.1. Topografia terenului:

Zona este de ses.

Pentru realizarea lucrdrilor nu sunt necesare alte amena]in accesui Ia 1ucr’ar£:"5'§,yagreahza
din drumurile existente. T ———

4.4.2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei.

In conformitate cu NTE 001/03/00 zona se incadreaza in nivel II de poluare, iar instalatiile
electrice, atat cele existente cat si cele proiectate, nu afecteaza mediul inconjurator si nu prezinta
pericol de poluare.

Instalatiile electrice sunt amplasate in zona cu indicile cronokeraunic de 100-129 ore/an, iar
din punct de vedere al conditiilor meteorologice, instalatiile proiectate sunt amplasate in zona
meteorologica B. Conform PE106/2003 presiunea vantului maxim p,=42 daN/mp, iar presiunea la
vant simultan cu chiciura py+y=15daN/mp.
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4.4.3. Categorie de importanta a constructiei:

Conform art. II din HOTARAREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008 privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor, retelele electrice proiectate se incadreaza in categoria de
importanta D (constructii de importanta redusa).

4.4.4. Geologia si seismicitatea. AUROFitatca Nationala ct Restemenin
Conform normativ P100-1/2006 terenul pe care se vor realiga lucranreprmectaiq se\a
intr-o zona caracterizata de o perioada de colt Tc=0,7sec si chelf'iﬂ?ﬂ WZQ?F&

AP
IMR=100ani. jf“
CNP 26404052726

x s Verificat
4.4.5. Trasarea lucririlor o 'm;ij’;ﬁ';f’;;'ﬁéf

inainte de inceperea lucririlor se va proceda la trasarea retelelor . pe teren, corlfo
propunerilor din proiect. Convocarea va fi ficutd de beneficiar, luand patte 1a- trasarc “beneficiar

executantul si proiectantul.

5. Rezultatul calculelor de dimensionare
Din calculul caderilor de tensiune, a rezultat o cadere de tensiune care se situeaza in limitele
maxime admisibile (<10%). In calcul s-a considerat puterea simultan absorbita solicitata.

5.1. Prizele de pamant

Instalatia de legare la pamant pentru limitarea tensiunii de pas si de atingere s-a proiectat in
conformitate cu prevederile indreptarelor de proiectare 1 RE-Ip 35/2-92 si 1 RE-Ip 30/2004.

Instalatiile de legare la pamant se vor realiza cu electrozi orizontali din OL-Zn 40x4mm si
electrozi verticali din teava de OL-Zn 60x4.5 mm. Electrozii orizontali se monteaza in santuri la
adancimea de 0,8m si latimea de 0.5m, iar electrozii verticali se bat in acelasi sant la distante egale
intre ei. Prizele de pamant se vor executa respectand plansele E8 si E9. La realizarea prizelor de
pamant se va respecta FT4/82 “Executarea instalatiilor de legare la pamant:.
Se vor monta urmatoarele tipuri de prize de pamant:

e tip I cu 3 contururi orizontale si 8 electrozi verticali la PTA, cu o valoare a rezistentei p.p.
de1Q

e tip I cu 2 contururi orizontale si 4 electrozi verticali la stalpul nr.1 pe care se va monta
separatorul de sarcina , cu o valoare a rezistentei a p.p. de 4 Q 3

e tip B3 cu o valoare a rezistentei p.p. sub 42 (cu 2 electrozi verticali si un electrod
orizontal), pentru firida de distributie

Toate elementele prizelor de pamant vor fi zincate.

Descarcatoarele cu ZnO montate pe stalpul de post se vor lega la pamant separat de celelalte
confectii metalice existente pe stalp.

In situatia in care in urma masuratorilor prizelor de pamant executate (inclusive priza de
pamant existent de la stalpul nr.84), conform detaliilor de executie date prin proiectul tehnic, nu se
obtin valorile normate, atunci acestea se vor complete cu electrizi orizontali, electrozi vericati
suplimentari si solutie de bentonite.

Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod
accidental ar putea fi puse, se vor lega la armatura stalpului si vor fi preluate la priza de pamant.
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5.2. Dimensionarea mecanica a conductoarelor
Dimensionarea conductoarelor s-a facut conform urmatoarelor instructiuni:
o IRE —IP 49/1986 — Indreptar de proiectare a retelelor de distributie publica.
o PE 134/1996 — Normativ pentru metodologia de calcul a curentiilor de scurtcircuit in
retele electrice.
o PE 135/1992 — Normativ privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatiile electrice de distributiede 1 — 110 kV.

5.3. Pozarea cablurilor
Pozarea profilelor cablurilor se va face conform 3.2 FT 7587~ Fisatehnolegica privind
executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice subterang de 1-20KV™'§i"NTE O({?! 08/00
* Normativ pentru proiectarea si executia LES™. LIPAN MARIANA

CNP 264040527269
6. Suprafete de teren ocupate Verificator de proickte

6.1. Regimul juridic de instalatii electri e/

Lucrari in instalatia de racordare: Autorizatia fe 201522178 [ 29-aarilic-2023

Instalatiile electrice proiectate se vor amplasa pe domemu]_nubhc al UAT Sabao%‘mi judetul
Neamt..

Avize si acorduri:

- AC emisa de Comuna Sabaoani;

6.2. Regimul economic

Pentru suprafata ocupatd de retelele electrice proiectate nu sunt instituite reglementari
fiscale specifice.

Pentru suprafata ocupata temporar si definitiv nu s-au solicitat despagubiri. Lucrarile de
retele electrice nu modifica categoria de folosinta a terenului.

Pentru amplasarea instalatiilor se va ocupa o suprafata totala de cca 139,9 m?, astfel:
- temporar o suprafati de 137m’ pentru amplasarea LES j.t. pe teren apartinind UAT Sabaoani
- definitiv o suprafatd de 2,9m’ pentru amplasarea stalpi beton + firida pe teren apartinind UAT Sabaoani

6.3. Regimul tehnic

Executia santurilor pentru cablul electric se va face prin sapatura manuala si mecanizata,
pentru a nu fi afectate retele subterane existente pe traseu. Intre cablurile electrice 0,4kV proiectate
si instalatiile existente vor fi respectate distantele prevazute in NTE aprobate prin ordinul ANRE nr.
4/09.03.2007, precum si in conformitate cu Normele Tehnice specifice lucrarilor existente in
apropierea racordului proiectat. Dupa realizarea lucrarilor, amplasarea altor constructii sau instalatii
se va face cu respectarea distantelor de siguranta fata de noile trasee ale conductoarelor electrice,
prevazute in normativele in vigoare.

La executarea lucrarilor se vor respecta normativele in vigoare. Lucrarile de sapare a gropilor
pentru fundatii se vor executa manual. Suprafata de teren afectata de lucrari se va reface la parametrii
initiali.

Instalatiile proiectate au fost amplasate cu respectarea prescriptiilor in vigoare conform
NTEO007/08/00 si Ord. ANRE 239/2019. Lucririle de sapatura vor fi asigurate prin imprejmuire sau
acoperite $i prevazute cu marcaje clare.
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7. Organizarea de santier

7.1. Organizarea de santier va fi facuta de executant. Decontarea cheltuielilor se va face in
limita valorii cuprinse in devizul general pe baza unei documentatii intocmite de executant.

7.2. Cai de acces provizorii la obiectiv
Caile de acces pentru transportul molozului si a materialelor de constructie vor fi stabilite de
comun acord cu beneficiarul lucrarii. - r]t

naia ce Reglementare

Nu este necesard realizarea unor cai de acces provizorii, di'oarece - caile.de. :aﬂCES su
definitive.

LIPAN ME‘#
7.3. Cii de acces, cii de comunicatii { CNP2BH4O4C 272631

Pentru accesul in santier se vor utiliza drumurile existente. [ V“"ﬁﬂ“l?ft e 1{'“;‘&'3

. . . - . - de instglatii electri

Pentru comunicatii se vor utiliza sistemele mobile de telefonie §i comumcafn -
E' 20120178 [ 20-aprilic-
fovme :—\ -asnihke-2028

7.4. Sursele de apa, energie electrica, etc. .
Necesarul de energie electrica, apa potabild si tehnologica, pe intreaga perioada de lucru a
santierului va fi asigurata din retelele existente in incinta.

7.5. Serviciile sanitare

Prin grija ofertantului vor trebui sa fie asigurate pentru personalul muncitor, utilitatile igienico-
sanitare necesare bunei desfasurari a activitatii.

Pe durata executiei lucrarilor, executantul are obligatia asigurarii serviciilor sanitare prin
organizarea punctelor de prim ajutor, asigurarea controlului medical al personalului si dotarea
acestuia cu echipament individual de protectie si de lucru.

7.6. Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier

Pe toatd durata executiei lucrarilor, pana la receptia finala, constructorului ii revin ca
obligatie

protejarea materialelor si a lucrdrilor realizate, cu respectarea tehnologiei de executie si a
prevederilor caietelor de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrrilor.
In acest sens se vor lua misuri pentru:
depozitarea materialelor in spatii amenajate;
transport si punere in opera in timp optim;
respectarea unor masuri impuse de furnizorii de materiale;
aprovizionarea cu utilaje in timp util pentru a nu periclita predarea in termen a
obiectivului.

- curdtenia pe santier

7.7.  Curitenia pe santier

Ordinea §i curdtenia din incinta santierului vor trebui si fie in permanentd, in atentia
responsabilului de lucrare.

Pe toatd durata executiei lucrarilor, constructorului ii revine obligatia asigurarii

- curateniei pe santier §i la locul de munca

- degajarea pamantului rezultat din sapaturi
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La predarea obiectivului de investitie, terenurile ocupate cu organizarea de santier vor fi
eliberate de materiale si readuse la starea initiala.

8. Program de executie. Incercari. Program de receptie
Programul de executie si graficul de lucru va fi intocmit de executant si acceptat de
beneficiar. Programul de executie al lucrarilor constituie parte integranta a contractului de executie
lucrari.
Tcrmenul de ﬁnalizare al lucrarilor, se va stabili de catre beneficiar, functie de
Masurarea lucranlor (instalatiilor) se va face cu instrumente standardlzate sl nu vor
depasi sub nici o forma cantitatile din proiect. Aceste masuratori vor fi de santier.
Testele care cad in sarcina ofertantului sunt in conformifaté CUPE116/94.sementare aL
1

menipl Enarg

Programul de receptie va fi intocmit de executant d¢ comun acorc{ cu bepefici
LIPAN MARIAN

CNP 26404DgbAe 3

Vi:ff_ﬁcatﬂr ! proiecte
Oeinstalatii electrice

lucrarii. Programul de receptie va constitui anexa la contract.

9. MASURI DE S.S.M. SI P.S.1.
9.1. Legi de securitate si sinitate a muncii, PSU
La proiectarea lucrarilor au fost avute in vedere eyederile” Afeguior geneﬁa:le de
protectia muncii in vigoare: legea securittii §i sanatitii muncii nf-3492 i, 30072
privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru santierele temporare sau mobile,
Instructiuni proprii de securitate i sanatate in munca pentru distributia energiei electrice IP — SSM
-02 — DEE si Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca ale executantului lucrdrii.
Lucrdrile se incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare.

La executarea lucrarilor trebuie prevazut sa se respecte prevederile urmatoarelor acte
normative:

LEGISLATIE SSM APLICABILA:

-Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii §i sandtatii in munca

-HOTARARE nr. 1425 din 11 octombrie 2006- Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatil in munca nr. 319/2006, completata cu HG 955/08.09.2010

- Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 1091 din 16.08.2006 -- privind cerintele minime de
securitate i sdnatate pentru locul de munca:

Hotardrea Guvernului Romaniei nr. 1048 din 09.08.2006 -- privind cerintele minime de
securitate §i sdnatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la
locul de munci;

-Hotariarea Guvernului Romaniei nr. 1136 din 30/08/2006 -- privind cerintele minime de
securitate §i sanatate referitoare la expunerea lucrdtorilor la riscuri generate de campuri
electromagnetice

-Hotirirea de Guvern nr. 1146 din 30.08.2006 — privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

-Hotarirea Guvernului Romaniei nr.119/2004 — privind stabilirea conditiilor pentru
introducerea pe piata a masinilor industriale;
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-Hotarirea Guvernului Romaniei nr.115/2004 — privind stabilirea cerintelor esentiale de
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe
piata;

-Hotarirea Guvernului Romaniei nr.1022 din septembrie 2002 — privind regimul
produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia
mediului;

-Hotirirea Guvernului Romaniei nr. 971/26.07.2006 --privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

-Hotararea nr. 1218 din 06/09/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici

-Hotararea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca

-Hotarirea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 - pnvnqﬂ protectia. lueratenl%amp
riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca ! MEomenitinegiel

-Hotariarea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 - gnvmg“sgw}mmﬁgn

imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi..expusi ,H0YL patentral risc
datorat atmosferelor explozive S \_

-Hotariarea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 - privind o#rmte‘f?q mmu;q“ef’ qpqmgccunt te si
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta nsdun pentru, lucraton 1;;;Lspep 1 de
afectiuni dorsolombare. § 8 :

-Hotararea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 - pnvmd cerintele minime de securitate si
sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

-Hotarire de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 - privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

-Hotarire de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 - privind stabilirea conditiilor pentru
introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere
potential explozive

-Hotarare de Guvern nr. 1876/22.12.2005 - privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (MO nr. 81/30.01.2006)

-Hotarare de Guvern nr. 1875/22.12.2005 - privind protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr. 64/24.01.2006)

- Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor —
Monitorul Oficial nr. 332 /17 .05 .2007

- Hotararea Guvernului nr. 37/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sanatatii lucratorilor — Monitorul Oficial nr. 45 /21 .01 .2008

-Legea 245/2004 — privind securitatea generala a produselor;

-Legea 240/2004 — privind raspunderea producitorilor pentru pagubele generate de
produsele cu defecte , republicata 2008

-Legea 25/2004 — privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003
privind protectia maternitatii la locurile de munca

-Legea nr. 436/2001 - pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate
in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

-Legea nr. 202/2002 - privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
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-Legea nr. 320/2001 - pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si
completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

-Legea nr. 130/1999 - privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in
munca

-Legea nr. 108/1999 - pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002

-Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de ;Iumca_sLb_oll Drofesmnale
republicata —Monitorul Oficial nr. 772 /12. 11. 2009 i '

-HG 540/2004 - privind aprobarea Regulamentului pentr acordarea lllcen elor si
autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice “PANII ARIANA

-Legea nr. 123/2012 — Legea energiei electrice si gazelor naturdle cne ESQT 2631

Autoniatea Natonaia =

J'ementareg

Verificatonde proiccte
de instalati electrice

LEGISLATIE SITUATII DE URGENTA APLICABILA :

- Legea nr. 307 / 12.07.2006 Privind apararea impotriva incendifor =« = 2215217 /200 2004

-Ordin M..A.LL nr. 163 /28.02.2007 Pentru aprobarea Nmfmelgr ge.nerale de apﬁrant
impotriva incendiilor

-Ordin M.AL nr. 712 /23.06.2005 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

-Ordin M.ALL nr. 786 /02.09.2005 Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniulsituatiilor de urgenta

-Normativul P 118 - 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

-Ordin M.I. nr. 108 / 01.08.2001 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice — D.G.P.S.1. - 004

-Ordin M.L. nr. 210 / 21.05.2007 Pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

-Ordin M.I. nr. 130 / 25.01.2007 Pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea
scenarilor de siguranta la foc

-Ordin M.A.L. nr. 1474 /12.10.2006 Pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

-Ordin M.AL nr. 132 /29.01.2007 Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

-Hotararea nr. 1739 /06.12.2006 Pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

-Ordin M.ALL nr. 1435 /18 .09.2006 Pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

- Ordin MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE si
M.A.L nr. 551/1475 / 08.08.2006 Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si
gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severd, a Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgentda in domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de daunare si
contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure

- Ordin M.T.C.T nr.1995/18.11.2005 Pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si
gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremur si/sau alunecari de teren

- Legea nr. 481 / 08.11.2004 Privind protectia civila
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-Legea Nr. 324 / 10.11. 2005 Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor
chimice periculoase
- Legea Nr. 212 / 24.05.2006 Pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind
protectia civilda Nr. 457 / 26.05.2006
-Legea Nr. 451 / 18.07.2001 Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase
- Ordonanta de urgenta nr. 21 /15.04.2004 Privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta
-Ordin M.A.L. st M.M.G.A. nr. 638 / 420 / 12.05.2005 Pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
-Ordin M.A.LL nr. 684 /07.06.2005 Pentru aprobarea Normelor metodologice privind
planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenNa radiologica
-Ordin M.A.L. nr. 158 /22.02.2007 Pentru aprobarea Ceriteriilor de performanta privind
constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
-Ordin M.ALL nr. 1184 /06.02.2006 Pentru aprobarea NORMELOR privind organizarea si
asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
-Ordin M.A.L. nr. 256 /30.09.2005 Pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul
national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei
-Hotéararea nr. 630 / 29.06.2005 Pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se
identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila,
uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei
civile
-Hotararea nr. 560 / 15.06.2005 Pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este
obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza
puncte de comanda
-HG nr. 501/ 01.06.2002 Pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de
protectie individuala a cetatenilor
-Ordin M.A.LL nr. 211/23.09.2010 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
- Ordin M.A.L nr. 80/ 06.05.2009 Pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila
-Ordin M.ALL nr. 262 din 02.12.2010 Ordin privind aproljarea. DiSpozititor
aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri in Domen
- Ordin M.A.L. nr. 166 din 27.07.2010 Ordin pentru aproBarea IR&E \Ew\ﬁerale

aparare impotriva incendiilor la constructii si instalatii aferente

CNP 264 JLI ] 2631
9.2. MASURI SSM LA EXECUTAREA LUCRARILOR | Vjrifieator & pjoiccte
Executantul va indeplini conditiile din cap.2 din IP — SSM -q; -~ DEEa s__c_ Q Tgae[zﬂ Grid
S.A. si instructiunile proprii ale executantului . vaiat 2C-3gei.6-2028

Inainte de inceperea executiei vor fi identificate toate retelele exnsfe fe 1"n 2'61"1 su'ﬁter‘ aine si
supraterane, in vederea evitarii oricarui accident tehnic sau de munca.
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Lucrarile se vor executa pe baza fiselor tehnlogice elaborate de tehnologul constructorului,
in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor
tehnologice de citre intreg personalul de executie.
Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentionaza:
-zonele periculoase de lucru vor fi marcate cu panouri de avertizare;
-se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, etc.);
-toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare;
-dispozitivele de ridicare vor fi verificate periodic;
-se atrage atentia asupra masurilor care trebuie sd prevind accidentele la manipularea
materialelor de constructii;
-asigurarea cu forta de munca calificata care sa cunoasca masurile de protectie a muncii in
vigoare
Lucrarile care se executa se impart in doua categorii:
A. Lucradri ce se executa fard scoaterea de sub tensiune a instalatiilor
O parte a lucrarilor din acestd documentatie se vor realiza fara scoaterea de sub tensiune a
instalatiilor existente:
- Sapare santuri care nu sunt in preajma retelelor electrice. montare stalpi medie tensiune,
montare LES 0,4kV care nu sunt in preajma retelelor electrice, montare firida, p.p.. FDCP.
-Montare stalpi medie tensiune § Autonitates Natiamalatee Regtementarg
-Echipare stalp nr.1 }l "'f'--‘“= niul nergiei
-Montare PTA 25 Sabaoani - 1 buc. $ L] pqh RIANA
-Pozare Cablu 0,4kV tip NA2XBY (3x240+120) mmp - 365 m g \
-Montare firida 0.4 kV tip E2-4 - 3 buc ;
i

Verificator de proigcte
deinst;

4405272831
-Pozare bransament0,4kV NA2XABY 3x70+35 — 10m.
-Montare priza de pamant cu 3 contururi cu Rd<1€ (la PTA) - 1 buc.
-Montare priza de pamant cu 2 contururi cu Rd<4Q (la stp.1) - 1 buc.
-Priza de pamant liniare cu Rd<4Q - 1 buc.
- racordare bransamente trifazate proiectate la FB E3+4
-- executarea verificarilor si incercérilor;
- refacerea mediului la starea initiala.
- inscriptionarea de identificare, avertizare si securitate a instalatiilor nou proiectate.

Pentru lucrari se va respecta cap.3.3 “’Masuri tehnice si organizatorice de securitate si sanatate
in munca la executarea lucrarilor , fara scoaterea acestora de sub tensiune ** si cap.5.4. « masuri de
securitate si sanatate in munca la executarea lucrarilor la LES™’

B. Lucrari care se executa cu scoaterea de sub tensiune si anume:

LEA 20kV ST. Roman Laminor — Slobozia:
# Montare consola de derivatie la stalpul nr.89A
# intindere si fixare conductor intre stalpul nr.89A din Ax si stalpul nr.1 racord:
# conectarea racordului nou la conductoarele LEA.

Toate lucrarile care necesita scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice, se vor
executa numai pe baza de lucru cu realizarea zonei de protectie si de lucru cu montarea de
scurtcircuitoare si indicatoare de inderdeictie.

Toate lucrarile mentionate anterior se vor trata ca lucrari asupra instalatiilor electrice aflate in
exploatare si in apropierea instalatiilor electrice sub tensiune. Se vor lua masuri speciale de protectie a muncii
pentru lucrarile in apropierea tensiunii cu utilizarea echipamentului de lucru si de protectie corespunzétor.
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Constructorul va executa lucrérile numai in baza autorizatiei de lucru
Retea Gaz si Electricitate Neamt — Formatia exploatare medie si joasa temsiunefROt1Ai V4 ¥espectamasurile
de protectie a muncii precizate de exploatare in autorizatia de lucru, din legislstia in dclr[;wm i'si°Planl de
securitate §i sinitate». LIPAN RIAN

CNP ?ﬁf«'ﬂ-’f 272631

Veri ﬁt"tm’|du proiccte

- Montare consola derivatie la stp.89A din Ax si racordare PTA 4‘5 Sabaoania i zlectrice

Pentru toate aceaste lucrari se vor respecta art.33, 34, cap.3 cu toaw arxmlelc,n dmlP SISIg,ﬁL
02-DEE. - et |

Se vor respecta cu strictete madsurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a
instalatiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protectie. Masurile privind
scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice se iau de cétre personalul de servire operativa sau
conform conventiei de lucrari.

Mijloacele de protectie, scule si dispozitive utilizate vor indeplini conditiile din cap.4 al IP —
SSM -02 - DEE.

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au caracter
limitativ, constructorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru prevenirea eventualelor
accidente de munca (mdsuri previzute si in normele specifice de securitate a muncii pentru diverse
categorii de lucrari).

9.3. Norme de sanatate si securitate in munca la punerea in functiune si exploatarea
de proba — se va respecta IP — SSM -02 — DEE a Delgaz Grid pana la punctul de delimitare

Punerea in functiune a instalatiilor se va face dupa verificarile corespunzitoare, raspunzitor
de respectarea normelor de protectia muncii fiind personalul de executie si exploatare insarcinat in
acest scop. Se va respecta IPSSM - Verificari minime obligatorii la punerea in functie, dupa
reparatii sau modificdri si verificdri periodice, respectiv Raportul de incercare. in procesul verbal de
PIF trebuie specificat cd se respectd normele de securitate si sanatate in munca specifice distributiei
energiei electrice .

in procesul verbal de PIF trebuie specificat c¢i se respectd normele de protectia muncii.

Constructorul trebuie sd emitd la PIF declaratia de conformitate, iar aparatajul de joasi
tensiune trebuie sa aiba marcajul CS sau CE.

La punerea in functiune a postului si a celulelor proiectate se va respecta PE 126/82, iar la
preluarea cablurilor proiectate se va respecta PE 128/83.

Executantul trebuie sd intocmeasca un proces-verbal cu lucréri ascunse pentru continuitatea
mantalei cablurilor, a legaturilor la priza de pamant.

9.4. Norme de sanatate si securitate in munca pentru perioada de exploatare se va
respecta IP — SSM -02 — DEE a Delgaz Grid pana la punctul de delimitare.

Pentru perioada de exploatare s-au prevazut urmatoarele masuri de protectia muncii:

-legarea tuturor elementelor metalice care in regim normal nu sunt sub tensiune, priza de
pamant

-montarea de prize de paméant

Personalul de exploatare va urmari periodic respectarea prevederilor normelor de protectie a
muncii si anume :

- distantele minime de apropiere fata de instalatii si constructii noi ;

- evitarea amplasarii sau depozitarii materialelor pe traseul instalatiilor proiectate



SC ELECTRO ANDSILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt
J27/425/2012; CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1ANR 16156/ 2107 2020

TIP C2A NR. 16157 / 21.07.2020

E-mail: electro_andsilv@yahoo.com
Tel: 0784004294

Proiect nr. 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

Etapa: PTH+CS
- verificarea prizelor de pamant prin efectuarea de masuratori periodice conf. pct.2.3. din
STAS 12604/5-90

10. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI AMBIANT
Instalatiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protectia mediului.
Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile Legii de protectie a mediului
nr. 265/2006, actualizata la data de 22.10.2007.
Lucrdrile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poluare si
nu sunt afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate.
In vederea executirii lucrarilor in conditii de protectia mediului inconjurator,
executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglementarile specifice:
» Legea de protectie a mediului nr. 265/2006 actualizata la data de 22.10.2007
» Legea 211/2011 — privind regimul deseurilor, republicata in M.of. partea I nr. 220
din 28 martie 2014
» Legea 465/2001 — pentru aprobarea O.U.G. 16/2001 privind gestionarea deseurilor
industriale reciclabile
»  Legea 249/ 28. oct. 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor
de ambalaje

» H.G. nr.1.292/2010- pentru modificarea §i completarea Hotararii Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deseurilor
» Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

» 0.G. 537/1997 publicat in MOF 348/9.12.1997 — privind protectia impotriva
zgomotelor

» H.G. nr.1.756/2006 — privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu
produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
» H.G.R. 1022/2002 — privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.
Ca urmare a aplicarii legislatiei si reglemetdrilor de mediu, constructorul va lua toate
masurile necesare de protectie a factorilor de mediu. I wato
Executantul va transporta in locuri indicate de Primarie pamant rczu]tat‘ dlmapaﬁurﬁr s
ramasa dupa executia lucrarii. LIPAN | ARIANA
Se va avea grija ca in timpul executiei lucrarii sa nu fie afectata ve etatneml Sk C}? :
i !X 8872831

. — ' Verificat
a. Protectia calitatii apelor dmmgﬂgmcm

lectrice

Lucrarile proiectate nu necesita executia de retele de alimentare cu a a,, c:apal]zarc, gpurar
sau evacuari de ape uzate. N Ul bt a1

Se interzice deversarea de catre constructor in apele de suprafata, a uleiurilor, vopseT‘TU st
sau materialelor combustibile.

b. Protectia solului si subsolului

Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete
minime de teren.

Se interzice deversarea in sol a substantelor periculoase.

Constructorul va detine si utiliza rezervoare / recipienti etansi pentru depozitarea temporara
a materialelor si substantelor periculoase.
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c.Protectia asezarilor umane si a altor obiective

In timpul executiei lucrarilor, constructorul va solutiona reclamatiile si sesizarile aparute din
propria vina datorita nerespectarii legislatiei de mediu mai sus amintite.

Constructorul va avea in vedere ca executia lucrarii sa nu creeze blocaje ale cailor de acces
particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii.

La terminarea lucrarii, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere, la
circuitul functional initial. Constructorul are obligatia de a preda amplasamentul catre beneficiar,
liber de reclamatii sau sesizari.

d. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase- Nu este cazul.

e. Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate se vor prelua de catre constructor urméandu-se a se trata conform Legea
nr.211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile reciclabile rezultate se vor valorifica prin

unitati specializate in acest sens, iar cele inerte se vor depozita in locurile indicate de
administratia locala.

Constructorul asigura:

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrérilor de constructii;

- depozitarea temporara corespunzitoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in
recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/ PVC, etc.);

= efectuarea transportului deseurilor in conditii de sigurantd la agentii economici
specializati in valorificarea deseurilor sau la depozitul de deseuri inerte al localitatii.

Este interzisa arderea/neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, respectiv in locuri
neautorizate acestui scop.

Executantul lucrarii are urmatoarele obligatii:

e de a depozita materialele necesare numai in locuri special amenajate §i marcate;

- materialele si sculele folosite dupa terminarea lucrarilor se aduna si se transporta la
sediul prestatorului.

Orice eveniment de mediu aparut din vina executantului in timpul lucrdrii va fi anuntat
imediat beneficiarului, iar inldturarea efectelor se va face pe cheltmalﬂ executantului- Tucrarii:"™ "

Situatiile speciale, incidentele tehnice si accidentele de mediu care pof determina impact
semnificativ asupra mediului inconjurdtor, periclitand calitatea acestpia, vpyPi Movbii
Uti], la beneficiar. CNP 2684040527

Verificator r_!_E proi 3
f. Protectia calitatii aerului % de instalatii electrice

Pe perioada executiei, sunt de asteptat emisii poluante ale emluit cauzate:?def-’ﬂtrmw'
noilor echipamente si a sudurilor. e

Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda
d.p.d.v. tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.

g. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Protectia impotriva zgomotului trebuie asiguratad in conformitate cu STAS 1009/1925.

Masinile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice
de nivel acustic. Este indicat ca echipamentele electrice achizitionate pentru executia lucrarilor si
care pot produce zgomote si vibratii (transformatoare) sa prezinte un nivel acustic sub 55 dB/A.
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Pe perioada constructiei nu se intrevad situatii in care sa apara niveluri de zgomot in afara
normelor. Se va avea grijd ca majoritatea activitatilor sa se desfasoare in timpul zilei si vor fi in
acord cu normele si regulamentele specifice. Executia lucrarii se va desfasura in perioada de
timp 06-22 pentru a nu produce disconfort locuitorilor din zonele invecinate aplasamentului
retelei proiectate.

Muncitorii vor fi dotati cu echipament de protectie pentru auz ori de cate ori este necesar.

11. INCERCARILE SI VERIFICARILE cad in sarcina ofertantului si trebuie sa fie in
conformitate cu PE116/94. Se vor prezenta buletinele cu masuratorile si verificarile efectuate la
receptia lucrarii .

12, STANDARDE, NORMATIVE, PROIECTE TIP, INSTRUCTIUNIL, FISE
TEHNOLOGICE

ce se au in vedere la realizarea tehnologiilor privind executia obiectivelor.

Este obligatoriu ca produsele achizitionate necesare executifii, Jucrarii,.sa.se, iINCAdTeZe in
prescriptiile prevazute in documentele tehnice normative, in vigoare in Romania;yeféefitoare la :

a. protectia muncii LIPANIMARIANA

b. protectia sanatatii

C. securitatea muncii

d. protectia mediului inconjurator

Produsele trebuie sa fie insotite de : NE—

a. certificatul de conformitate, emis de organismele de tertificart
notificare conf. legii

b. declaratie de conformitate

c. marca de cerificare a conformitatsii cu standardele romane obligatorii

d. marcajul CE (CS) de conformitate cu directivele europene (interne)sau o marcd de

_ conformitate cu standardele, altele decat cele previzute la punctul c.

In documentele de insotire se precizeaza de catre producator daca se utilizeaza substante si
preparate chimice periculoase, in conditiile prevazute de legislatie.

Pentru aceasta categorie de substante se va solicita inainte sau la achizitia produselor, Fisa
tehnica de securitate, care trebuie sa contind toate informatiile reale disponibile, necesare pentru a
asigura protectia omului $i a mediului inconjuritor (ordonanta de urgenta 200/2000, art.21)
continutul Fisei tehnice de securitate este mentionat in HG 92/2003, cap.VIII.

Se vor respecta urmatoarele prescriptii, fise tehnologice si normative :

-PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

-1RE-Ip-30/2004 -Indreptar de proiectare si executie instalatii de legare la pamant;

- 17-2011 - Normativul pentru proiectarea , executia si exploatarea instalatiilor aferente
cladirilor

-FL —4/82 - Executia instalatiilor de legare la pamant

-2.LI-1.135/93 - Receptia instalatiilor noi

-Strategia de retea - Linii directoare SC DELGAZ GRID SA

-Standard instalatii de joasa tensiune - SC DELGAZ GRID SA.

CNP 2864 2272631
Vcriﬁcat'ﬁr de proiecte
de instalatii electrice

eI

<

{ 20-aprilie-2023

acfedftare 5107 sbu

13. CERINTE PENTRU ASIGURAREA CALITATII DOCUMENTATIEI
Documentatia respecta Legea 440/27.06.2002 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru
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utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, art.12, privitor la calitatea proiectelor de
executie si va fi verificata de un verificator MEC(MEF) cerinta EA40-401 si respecta Legea 10/1995
,,Legea privind calitatea in constructii” si va fi verificata de un verificator MLPAT cerinta Al.

PROIECTANT, SEF PROIECT,
Ing. Andries Claudiu ing. Andries Viorica

Autoritatea N+ CE R
Mea Nationala we Feglementare

in [‘.‘:jrrlif:mul Engrgiai

uPAN;mAN
cnpesuq £ 4\2531
Verificato de proiecte
deinstalaji glectrice

Autorizatianr 2018201 70 129
Vainkila sans ia T,

82 =aprilie-2023
PEMAZe 20-prie-Pp0g A
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Proiect nr. 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

Etapa: PTH+CS

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

1. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV.

1.1. Denumirea lucrarii: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE

ELECTRICA «BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

2,

1.2. Locul lucririi: Localitatea Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt

1.3. Titular de investitie:

- DELGAZ GRID S.A., Loc. Targu Mures , B-dul. Pandurilor, nr.42, et.4, 540554, Jud. Mures
- COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, Str. Orizontuli, nr.56, Jud. Neamt

1.4. Tipul lucrarii: se vor executa lucrari de constructii - montaj. fiind incadrate la in pozitiile 2. 3. 5 din Anexa 1 §i
respectiv, pozitia 4 din Anexa nr. 2 — Lista neexhaustiva a lucrarilor care implica riscuri specifice pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor. din HG 300/2006

1.5. Managerul de proiect:
Nume : Damoc Adrian — DELGAZ GRID S.A.
Adresa: Roman, Str. Alba lulia, nr.12, Jud. Neamt

1.6. Proiectantul lucrarii: S.C. ELECTRO ANDSILV S.R.L. Lutca, Com. Sagna. Jud. Neamt. Tel. 084.004.294 -
J27/425/2012, CUI RO30371507

1.7. Coordonatorul in materie de securitate si sindtate a muncii pe durata executarii lucrarii:
Nume : Andries Claudiu
Adresa:

1.8. Durata estimativa a lucrarilor : 3 lum
1.9. Nr. lucratorilor pe santier: 7 — estimat.

1.10. Data inceperii lucrarilor: trim.IV 2023

MASURI GENERALE DE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

2.1 Date si masuri privind accesul general:
Santierul nefiind delimitat material antreprenorul va semnaliza, avertiza, marca. delimita zona de lucru cel putin cu o

banda avertizoare si afise relevante la intrare, conform HG nr. 971/2006 specificandu-se purtarea obligatorie a castii de protectie.

Personalul lucrator se va deplasa zilnic la amplasamentul lucrarii.
Nici un lucrétor nu va avea acces in spatiul santierului fara instructajul efectuat, conform prevederilor art. 82 (2) din HG

1425/2006, actualizata prin HG 955/2010.

2.2 Exigente minimale pentru accesul antreprenorilor in santier §i executia lucririlor:
Masinile/echipamentele de munca vor fi conform cerintelor esentiale/minime de securitate confirmat prin declaratia de

conformitate, cartea tehnica, marcajul de securitate/documentele de punere in conformitate si cartea tehnica, dupa caz.

Echipamentele de munca sa aiba durata de serviciu normatd nedepasitd si mentenanta la termenele scadente (revizii,

reparatii, verificari electrostatice, autorizari ISCIR. dupa caz).
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Lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie certificat si acordat conform evaluarii riscurilor de
expunere avand inscritionat firma antreprenoriala sau semne, sigle distinctive.
Autorizarea ocupatiilor: lucrdtor la inaltime, sudor electric, electrician, legator sarcina, agent semnalizare, deservent
nacela autoridicatoare, etc.
Interzis accesul autoturismelor sau autovehiculelor neautorizate in santier.
Interzis accesul in santier a lucratorilor neautorizati i altor persoane striine neautorizate de managerul de proiect §i
avizate de coordonatorul de securitate.
Efectuarea instructajului de securitate a muncii in toate fazele conform procedurii §i normelor metodologice.

2.3 Interdictii, sistari, penalititi :

Se interzice accesul in santier a lucratorilor sau vizitatorilor ce nu sunt dotati cu echipamentul individual de protectie
conform riscurilor de expunere.

Este interzis accesul in santier a persoanelor strdine si a lucratorilor sub influienta alcoolului, drogurilor. Lucratorii se vor
prezenta la serviciu refacuti fizico-pshic.

Se interzice neutilizarea echipamentului individual de protectie in timpul prezentei lucratorilor in santier.

Se interzice utilizarea radiourilor cu tranzistori, casetofoanelor si a dispozitivelor tip walkman.

Cei ce vor nu se vor conforma interdictiilor men’ionate vor fi expulzati din santier fara nici un avertisment.

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR §I DESCRIEREA_LUCR;\RILOR CARE POT PREZENTA RISCURI
PENTRU SANATATEA $ISECURITATEA LUCRATORILOR.

3.1. Factori de risc specifici posturilor de lucru din santier
Poz Specificatia Identificat
0 1 2
A. EXECUTANT
1. ACTIUNI GRESITE
1.1. | Executare defectuoasa de operatii
— comenzi
— manevre
— pozitionari
— fixari
— asamblari
— reglaje
— utilizare gresita a mijloacelor de protectie etc.
1.2. | Nesincronizari de operatii
— intarzieri
— devansari
1.3. ‘ Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca
— alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie (curent electric. fluide energetice
etc.)
— deplasari, stationari in zone periculoase
— deplasari cu pericol de cadere:
e de la acelasi nivel:
- prin dezechilibrare
- alunecare
- impiedicare
e de la inaltime:
- prin pasire in gol
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
3, I Comunicari accidentogene
2. OMISIUNI

A A A A

| A

A A A A A A A A A

3]
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2.1. Omiterea unor operatii X
2.2. Neutilizarea mijloacelor de protectie X
B. SARCINA DE MUNCA
CONTINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA
iN RAPORT CU CERINTELE DE SECURITATE
11 Operatii, reguli, procedee gresite X
1.2: Absenta unor operatii X
1.3. Metode de munci necorespunzitoare (succesiune gresiti a operatiilor) X
3 SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT
) CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI
Solicitare fizica:
21 - efort static X
i - pozitii de lucru fortate sau vicioase X
- efort dinamic X
C. MIJLOACE DE PRODUCTIE
1 FACTORI DE RISC MECANIC
1.1. Migciri periculoase
Misciri functionale ale echipamentelor tehnice:
1.1.1. - organe de magini in miscare X
- deplasari ale mijloacelor de transport etc. X
Deplasiri sub efectul gravitatiei:
- alunecare X
- rostogolire X
1.1.2. = rulare pe roti X
- rasturnare X
- cadere libera X
- surpare, prabusire X
Suprafete sau contururi periculoase:
12 - intepdtoare X
- - taioase X
- alunecoase X
2. FACTORI DE RISC TERMIC
21 | Flicari, flame X
3. FACTORI DE RISC ELECTRIC
Curentul electric:
< 1 - atingere direct X
— atingere indirectd X
D. | MEDIU DE MUNCA
L FACTORI DE RISC FIZIC
11 Temperatura aerului:
o - ridicata X
12 Umiditatea aerului:
g - ridicata X
1.10 Iluminat:
— nivel de iluminare scazut X
34. Forma concretii de manifestare a factorilor de risc specifici posturilor de lucru din santier.
COMPONENTA | FACTORIDE o
SISTEMULUI DE IDENTIFICAT/T FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE
MUNCA 1
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0 1 2
EXECUTANT ACTIUNI Executarea de actiuni de manevrare a diverselor subansamble fara
GRESITE studierea prealabila a traiectoriei, vitezelor relative, etc.

Executarea de actiuni §i de manevrare a utilajelor mecanice de escavat,
ridicat, betoniere s.a. fara a se studia in prealabil spatiul si terenul de
manevrare pentru stabilirea traseelor, delimitarea zonei de actiune etc.

1. Pozitionarea incorecta a dispozitivelor ajutatoare (scripete. cricuri,
legdturi mecanice etc.) si a echipamentelor mecanice de ridicat sarcini .
Executarea de asamblari, inclusiv cofraje, fara respectarea momentelor
prescrise de strangere, a tipului organelor de asamblare etc.

Utilizarea gresitd a mijloacelor de protectie din dotare : legarea centurii de
siguranta de elemente care permit deplasarea $i1 eliberarea legaturii (capete
de tronsoane) .

Nesincronizarea la lucru in echipa provocand intarzieri sau devansari de
operatii .

Deplasiri, stationari in zone periculoase :

- sub sarcina mijloacelor de ridicat

. pe marginea cdilor de circulatie sau a escavatiilor

Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare
(trasee, cai de circulatie, etc) .

Cadere de la indltime prin pasire in gol, dezechilibrare, alunecare — in cazul
functionarii defectuoase a mijloacelor de protectie impotriva caderii de la
inaltime (sau cadere urmata de balans cu lovirea capului, corpului, de
suporti, )

Efectuarea de comunicari accidentogene intre executant si coordonatorul
lucrarii/legator de sarcind/supraveghetor lucru indltime s.a.

Conectarea echipamentelor de lucru actionate electric fira realizarea
presiunilor de contact prescrise de instructiunile tehnice

Identificarea eronata a portiunilor de circuite electice sau a conexiunilor
echipamentelor de lucru actionate electric

Apropierea la o distanta mai mica decat cea admisa de norme sau atingerea
elementelor aflate sub tensiune electrica.

Deplasari sau stationari in interiorul sau in imediata apropiere a altor
posturi de munca.

Fixarea incorecta a elementelor de prindere a sarcinilor in carligul
utilajului mecanic de ridicat si dirijarea manevrelor de ridicare de catre
persoane neautorizate.

Utilizarea de unelte/scule manuale necorespunzatoare (neimpanate, cu
muchii taietoare, neascutite, etc)

OMISIUNI Omiterea verificarii starii fizice si a termenului de expirare a
echipamentului individual de protectie.

Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare (echipament individual de
protectie)

Neexecutarea unor operatii care asigura soliditatea g1 stabilitatea
mijloacelor mecanice de ridicat si a suportilor pentru posturile de lucru
situate la indltime i scarilor de acces la indltime.

SARCINA DE CONTINUT Ridicarea unor sarcini cu mijloace mecanice peste limita admisa. Lucrul cu
MUNCA NECORESPUNZ | macarale fara verificarea ISCIR la scadenta. Permiterea lucrului cu
ATOR limitatoarele de cursa si sarcina defecte sau blocate.

Lipsa figelor tehnologice si a DDE specifice in cazul dotérilor tehnologice
utilizate, in special. pentru prima data de catre executant.

Lipsa graficului de lucru/nerespectarea acestuia sau fara ca acesta sa
cuprinda totalitatea lucrarilor si in mod deosebit a celor ce se realizeaza




SCELECTR SILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt
J27/425/2012; CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1A NR. 16156 / 21.07.2020

TIP C2A NR. 16157 / 21.07.2020

C-mail: electro_andsilv@yahoo.com
Tel: 0784004294

Proiect nr, 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»
Etapa: PTH+CS
simultan. Graficul de lucru trebuie si evidentieze numarul de lucratori
pentru lucrrile ce se realizeaza simultan,
SARCINA Efort dinamic: lucrari manuale de sapare, degajare, etc.: manipulare
SUB/SUPRADIM | manuali a sarcinilor; pozitii de lucru fortate si vicioase (la inaltime sau in
ENSIONATA gropi).
MIJLOACE DE RISC MECANIC | Lipsa dispozitivelor de securitate ale utilajelor (macarale, escavatoare,
PRODUCTIE betoniere s.a.) sau stare de nefunctionare a acestora (de ex. semnale sonore,
protectori, limitatori sarcina, etc). Autodeclansarea prin intermediul unui
circuit hidraulic, la defectarea acestuia in timpul functionarii.
Deplasarea utilajelor (macarale, escavatoare, betoniere s.a.) in afara cailor
de acces/posturi de lucru si fird ca acestea sa fie dirijate si supravegheate.
Lovire de catre utilaje (macarale, escavatoare, betoniere s.a.) la deplasarea
in incinta santierului.
Proiectarea sufelor sau gaselor la ruperea accidentala a acestora sau
datorita alunecarii sarcinii in timpul ridicarii.
Socuri excesive la manevrarea brusca a utilajelor (macarale, escavatoare,
betoniere s.a.), la oprirea brusca, la depunerea sarcinii sau izbirii acesteia
de suporti, obiecte
Rasturnarea utilajelor (macarale, escavatoare, betoniere s.a.) datorita calarii
defectuoasa. terenului afanat, gropilor, escavatiilor s.a.
Desprinderea sarcinii din carligul de ridicat si proiectarea acesteia.
Rostogolirea, rasturnarea sau alunecarea sarcinii datorita fixarii
necorespunzatoarea a acesteia la locul de montaj inainte ca aceasta sa fie
eliberata din carligul utilajului de ridicat.
Surparea sau prabusirea peretilor gropilor de fundatii.
Surparea sau prabusirea cofrajelor in timpul turnarii betoanelor.
Rasturnare echipamentelor electroenergetice aflate temporar, pana la
montare, pe teritoriul santierului.
Cadere libera de scule, piese, materiale.cind in vecinatate se lucreaza la
cote suprapuse sau la sol.
Taiere. intepare ca urmare a contactului cu suprafete periculoase.
Alunecare si cadere de la acelasi nivel pe suprafata santierului.
RISC TERMIC Arsura termica provocata de contactul direct al epidermei cu stropi.,
scéntei, zgura, suprafete cu temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese
recent sudate).

RISC Electrocutare prin: atingere directa a cablurilor, tablourilor si panourilor
ELECTRIC deschise: atingere indirecta ca urmare a deteriorarii izolatiei electrice si a
sistemului de protectie.
MEDIUL DE RISC FIZIC Temperatura ridicata a aerului peste limitele conform legislatiei nationale.
MUNCA
Umiditatea aerului ridicatd — (conform buletinelor anexate). Ploaie.
Nivel scazut de iluminare: necesitatea iluminatului local
33, Riscuri evaluate.
Nr. crt. FACTORI DE RISC RISCURI EVALUATE
Executarea de actiuni de manevrare a diverselor materiale si ; e . : -
o : o : Tt Lovire de citre materiale si subansamble in
1 subansamble fara studierea prealabila a traiectoriei, vitezelor

. timpul manevrarii.
relative etc.

Executarea de actiuni §1 de manrvrare a utilajelor mecanice de
excavat, ridicat, betoniere s.a. fara a se studia in prealabil
spatiu si terenul de manevrare pentru stabilirea traseelor,
delimitarea zonei de actiune etc.

3 Pozitionarea incorecta a dispozitivelor ajutatoare (scripete, Lovirea de catre materialele si subansamblele
cricuri. legaturi mecanice etc.) si a echipamentelor mecanice agatate incorect in dispozitivele ajutatoare

Acidentarea de catre utilajele mecanice de
excavat, ridicat, betoniere s.a. la deplasarea
intre punctele de lucru sau in timpul lucrului.

]
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de ridicat sarcini. (scripete, cricuri, legaturi mecanice etc.) sia
echipamentelor mecanice de ridicat sarcini.
Executarea de asamblari, inclusiv cofraje, fara respectarea ; G
2 ) = ; : Lovirea de catre componentele rezultate ca
4 momentelor tehnice prescrise de strangere, a tipului organelor =
urmare a cedarii organelor de asamblare.
de asamblare etc.
Utilizarea gresitd a mijloacelor de protectie din dotare: legarea
5 centurii de siguranta de elemente care permit deplasarea si Accidentare prin cadere de la inaltime
eliberarea legaturii (capete de tronsoane)
G . , . o e Lovire de cédtre materiale si subansamble in
Nesincronizarea la lucrul in echipa provocand intarzieri sau . e R T
6 2 5 timpul manevrarii datorita nesincronizarii
devansari de operatii. JSE 5
lucratorilor, coordonare defectuoasa.
Deplasari. stationari in zone periculoase: Lovire de catre utilajele de lucrul in timpul
7 - sub sarcina mijloacelor de ridicat lucrului sau la deplasarea intre punctele de
- pe marginea cdilor de circulatie sau a excavatiilor lucru
Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, = R T
8 RS 5 : : Accidentare prin cadere de la acelasi nivel
impiedicare (trasee, cai de circulatie, etc)
Conectarea echipamentelor de lucru actionate electric fara : =
3 R i : S Arsuri provocate de arcul electric si
11 realizarea presiunilor de contact prescrise de instructiunile S o foE.
; electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
tehnice
12 Identificarea eronata a portiunilor de circuite electice sau a Arsuri provocate de arcul electric si
conexiunilor echipamentelor de lucru actionate electric electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
13 Apropierea la o distantd mai mica decat cea admisa de norme | Arsuri provocate de arcul electric si
sau atingerea elementelor aflate sub tensiune electrica. electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Accidentare prin:-lovire de catre obiecte prin
o G o \ ’ cadere de la inaltime;
Deplasari sau stationari in interiorul sau in imediata apropiere 5 0 Vo
14 ; - lovire de catre utilajele de lucrul ;
a altor posturi de munca. . : y A
- lovire de catre materiale si
subansamble in timpul manevrarii.
Accidentare prin:
- lovire de catre obiecte prin cadere de
Fixarea incorecta a elementelor de prindere a sarcinilor in la inaltime:
15 carligul utilajului mecanic de ridicat si dirijjarea manevrelor de | — lovire de catre utilajul de lucrul si
ridicare de catre persoane neautorizate. elementele de prindere a sarcinii;
- lovire de citre materiale si
subansamble in timpul manevrarii.
Loviri, zgarieri, taieturi s.a. provocate de
16 Utilizarea de unelte/scule manuale necorespunzatoare unelte/scule manuale necorespunzatoare
(neimpanate. cu muchii taietoare. neascutite. etc) (neimpanate, cu muchii taietoare, inflorite. cu
crapaturi, etc)
17 Onmiterea verificarii starii fizice §i a termenului de expirare a | Cadere de la inaltime, cadere de la acelasi
echipamentului individual de protectie. nivel, lovire, etc. functie de EIP.
18 Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare (echipament Cadere de la inaltime. cadere de la acelasi
individual de protectie) nivel, lovire, etc. functie de EIP.
Ridicarea unor sarcini cu mijloace mecanice peste limita Deteriorarea sau rasturnarea mijlocului de
20 admisa. Lucrul cu macarale fira verificarea ISCIR la ridicat. Caderea, desprinderea, rasturnarea
scadentd. Permiterea lucrului cu limitatoarele de cursa si sarcinii din dispozitivul de prindere si
sarcina defecte sau blocate. manevrare a mijlocului de ridicat
Neasigurarea soliditatii, stabilitatii, montajului
corect, functionarii tehnologice s.a. a dotarilor
21 Lipsa fiselor tehnologice si a DDE specifice in cazul dotarilor | tehnologice utilizate.
tehnologice utilizate pentru prima data de catre executant.
22 Lipsa graficului de lucru/nerespectarea acestuia sau fari ca Imposibilitatea asigurarii starii de securitate si

6
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acesta sa cuprinda totalitatea lucrarilor i in mod deosebit a sanatate pe santier.
celor ce se realizeaza simultan. Graficul de lucru trbuie sa
evidentieze lucrarile ce se realizeaza simultan $i numarul de
lucratori.
Efort dinamic: lucrari manuale de sapare. degajare. efc.;
23 manipulare manuala a sarcinilor; pozitii de lucru fortate §1 Afectiuni osteo-musculare.
vicioase (la indltime sau in gropi).
Lipsa protectorilor de securitate ale utilajelor (macarale, . . e ;
5 : Deteriorarea sau rasturnarea mijlocului de
escavatoare, betoniere s.a.) sau starea de nefunctionare a b = : g
S s : e ridicat. Caderea, desprinderea, rasturnarea
acestora (de ex. semnale sonore, protectori, limitatori sarcind, Gy A ) ; :
24 N 2 sarcinii din dispozitivul de prindere si
etc). Autodeclansarea unei miscari comandate in mod normal Z 3 ; o .
e : PR T : ; manevrére a mijlocului de ridicat. Accidentarea
prin intermediul unui circuit hidraulic, la defectarea acestuia y
s R lucratorilor.
in timpul functionarii.
. i - .| Acidentarea de catre utilajele mecanice de
Actionarea utilajelor (macarale, escavatoare, betoniere s.a.) in Sl ; .
Y . P . escavat, ridicat, betoniere s.a. la deplasarea in
25 afara cailor de acces/posturi de lucru si fara ca acestea sa fie 2 ; ; G s
i ; afara cailor de acces/posturi de lucru si fara ca
dirijate si supravegheate. A5 ;
acestea sa fie dirijate si supravegheate.
1 = 5 5 Acidentarea de catre utilajele mecanice de
Lovire de catre utilaje (macarale, escavatoare, betoniere s.a.) o : .
26 S ; ; escavat, ridicat, betoniere s.a. la deplasarea in
la deplasarea in incinta santierului. I : :
incinta santierului.
Lovire de catre materiale si subansamble in
- Proiectarea sufelor sau gaselor la ruperea accidentala a timpul manevrarii datorita ruperii accidentale a
acestora sau datoritd alunecarii sarcinii in timpul ridicarii. gaselor sau datorita alunecarii sarcinii in timpul
ridicarii.
Deteriorarea sau rasturnarea utilajului
Socuri excesive la manevrarea brusca a utilajelor (macarale, (macarale, excavatoare, betoniere s.a.).
28 excavatoare, betoniere s.a.), la oprirea brusca, la depunerea Caderea, desprinderea, rasturnarea sarcinii din
sarcinii sau izbirii acesteia de suporti. obiecte dispozitivul de prindere §i manevrare a
mijlocului de ridicat. Accidentarea lucratorilor
Rasturnarea utilajelor (macarale, excavatoare, betoniere s.a.) = S et
el . : Rasturnarea utilajului (macarale, excavatoare,
29 datorita calarii defectuoase, terenului afanat, gropilor, ;
- betoniere s.a.).
escavatiilor s.a.
. o veige g . Caderea, desprinderea, rasturnarea sarcinii din
Desprinderea sarcinii din carligul de ridicat si proiectarea : . 3 ; X
30 . dispozitivul de prindere i manevrare a
acestela. as . . g . % .
mijlocului de ridicat. Accidentarea lucratorilor
y ; Ty . Caderea, rasturnarea sarcinii de la inaltime
Fixarea necorespunzitoarea a sarcinii la locul de montaj Se s = :
s < : = e Sea datorita fixarii necorespunzatoarea a acesteia
31 inainte ca aceasta sa fie eliberata din carligul utilajului de R : G Sl
3 inainte de a fi eliberata din carligul utilajului de
ridicat. s : o
ridicat. . Accidentarea lucratorilor
Elemente de mediu subterane surpriza cu potential P el : 7
i ; P - Surprinderea lucratorilor de energia degajata
accidentogen (cable sub tensiune, conducte materiale ESiE s 2y
32 : : : R ARy de elementul surpriza si de pamantul prabusit
explozive etc.) depistate accidental in timpul saparii manuale 5
: sau rostogolit.
sau mecanice.
; : Surprinderea lucratorilor sub betonul prabusit
33 Surparea sau prabusirea cofrajelor la turnarea betoanelor R P 3
sau rostogolit.
Strivirea lucratorilor datorita neasigurarii
14 Rasturnare echipamentelor pentru dotarile tehnologice aflate echipamentelor pentru dotarile tehnologice
temporar.pana la montare, pe teritoriul santierului . aflate temporar, pana la montare, pe teritoriul
santierului.
Cadere libera de scule, piese, materiale.cand in vecinatate se . . . g ..
35 Lovirea lucratorilor aflati la un nivel mai jos.
lucreaza la cote suprapuse.
36 Suprafete periculoase care provoaca taiere si intepare. Taiere si intepare.
37 Denivelari si gropi pe suprafata santierului. Alunecare si cadere de la acelasi nivel.
18 Stropi, scantei, zgura, suprafete cu temperatura ridicata Arsura termica provocata de contactul direct al
(cordoane de sudurd, piese recent sudate) rezultate in timpul epidermei
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operatiilor de sudura.

Tensiune, curent electric cauzat de; - =
- atingere directa ectrocutare prin:

. - atingere directa;
e trasee de cablun : i =
39 il ! ; - atingere indirecta.
e tablouri i panouri deschise
- atingere indirecta
e deteriorarea instalatiilor de punere la pamént (corodare)
40 Temperatura ridicata a aerului in anotimpul célduros Afectiuni respiratorii §i cardiovasculare.

Umiditatea aerului ridicata — (conform buletinelor

41 - g Afect anatatii.
anexate).Precipitatii sub forma de ploaie. eI O
: = a . Nu se poate asigura starea de securitate si
Nivel scazut de iluminare pe timp de noapte: 2= R e ;
42 ; S ; sanatate a lucratorilor in timpul procesului
- necesitatea iluminatului local .
tehnologic
43 Sant spat deschis , nesemnalizat Cadere de la inaltime, cadere de la acelasi
nivel, lovire, etc. functie de EIP.
Vibratii ive ale echipamentelor tehnice (I 1 i S
44 Hiwil oest P Cncal. o Efort suplimentar si vicios

pickhammer , rotopercutoare , malaxor asfalt )

4. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE

4.1. Masurile pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care antreprenorul /
subantreprenorul le executa pe santier. inclusiv masuri de protectie colectiva si individuala — conform Tabelului 1 anexat.
4.2. Hotarare nr.1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca (extras)
3.3.22.1. In cazul instalatiilor sau echipamentelor de munci electrice la care se executa lucrari cu scoaterea de sub tensiune, trebuie
sa fie scoase de sub tensiune urmatoarele elemente:
a) partile active aflate sub tensiune, la care urmeaza a se lucra:
b) partile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaza. dar se gasesc la o distanta mai mica decat limita admisa la care
se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.), indicata in documentatia tehnica specifica;
c) partile active aflate sub tensiune ale instalatiilor situate la o distantd mai mare decat limita admisa, dar care, datorita
lucrarilor care se executa in apropiere, trebuie scoase de sub tensiune.
3.3.22.2. In cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune este necesar legarea la pamant §i in scurtcircuit a conductoarelor de faza,
operatie care trebuie si se execute imediat dupa verificarea lipsei de tensiune.
3.3.23.1. In cazul instalatiilor sau echipamentelor de munca electrice la care se executa lucréri cu scoatere de sub tensiune sau fard
scoatere de sub tensiune. trebuie si se utilizeze mijloace de protectie electroizolante.
3.3.23.2. La lucrul in instalatiile de joasa tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie electroizolante, care
constituie singura masura tehnica de protectie, cumulate cu masurile organizatorice.
3.3.23.3. La lucrul in instalatiile de medie tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie electroizolante,
cumulate cu alte mijloace de protectie.
3.3.23.4. Lucrarile fara scoatere de sub tensiune a instalatiilor si a echipamentelor electrice trebuie sa fie executate de catre
personal autorizat pentru lucrul sub tensiune.
3.3.24. Instalatiile sau locurile unde exista sau se exploateaza echipamente electrice trebuie sa fie dotate, in functie de lucrarile si
conditiile de exploatare, cu urmatoarele categorii de mijloace de protectie:
a) mijloace de protectie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia fata de elementele aflate sub tensiune
sau fatd de pamént. respectiv prajini electroizolante pentru actionarea separatoarelor, manipularea indicatoarelor mobile
de tensiune. montarea scurteircuitoarelor etc., scule cu manere electroizolante, covoare si platforme electroizolante,
manugi §i incdltaminte electroizolante etc.;
b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul cdrora se verifica prezenta sau lipsa tensiunii;
¢) garnituri mobile de legare la pamant i in scurtcircuit; d) panouri, paravane, imprejmuiri (ingradiri);
e) panouri de semnalizare.
3.3.25. Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute, reglate, reparate si puse sub tensiune
numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii. Autorizarea
personalului pentru lucru la instalatiile tehnice electrice in activitatile de exploatare, intretinere si reparatii trebuie sa se realizeze.
conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii muncii, pe baza de examen medical,
psihologic si test de verificare a cunostintelor profesionale, de securitate i sanatate in munca si de acordare a primului ajutor,
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4.3. Miisuri specifice de securitate si sanatate a muncii la executarea lucririlor
Executia lucrarilor se face in strictd conformitate cu prevederile instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca
in vigoare. La executia lucrarilor se vor lua toate masurile tehnice §i organizatorice, in ordinea prevazuta de norme.
4.4. Norme specifice de securitate si sanatate a muncii la punerea in functiune si exploatare de proba
Punerea in functiune se va face dupa verificarile corespunzatoare, raspunzator de respectarea instructiunilor proprii de
sanatate si securitate in munca fiind personalul de executie si exploatare insarcinat in acest scop.
La receptia lucrarii se vor avea in vedere:
- PE 116/1994 - Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice: = Respectarea solutiei din
proiect;
- Realizarea gabaritelor la traversari. subtraversari si apropieri fatd de constructii si alte instalatii existente;
- Existenta prizelor de pamant, masurarea rezistentei de dispersie a acestora;
- Realizarea distantelor normate dintre instalatiile prolectate si constructiile si alte instalatii existente.
Operatiile de punere in functiune se vor face in baza autorizatiei de lucru emisa de unitatea de exploatare, in functie de
programul de intreruperi intocmit de constructor si aprobat de exploatare.
4.5. Instructiuni specifice de securitate si sanatate a muncii pentru perioada de exploatare
In cursul exploatarii se vor verifica periodic conform prescriptiilor tehnice in vigoare. urmarindu-se in mod deosebit
urmatoarele:
- respectarea distantelor minime normate de apropiere fata de instalatiile si constructiile existente si proiectate;
- evitarea amplasarii de materiale in apropierea echipamentelor din statie;
- executarea lucrérilor de intretinere a instalatiilor conform normativelor si fiselor tehnologice in vigoare;
- rezistenta de dispersie a prizelor de legare la pamant si integritatea prizelor.
- se vor executa periodic controale, revizii, reparatii conform normelor in vigoare.
4.6. Masuri de securitate si sanatate a muncii pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica
Pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica a membrilor formatiei de lucru si a altor persoane care ar putea patrunde
accidental in zona de lucru se vor lua mésuri conform normelor specifice pe genuri de lucrari si instalatii. Deoarece
lucrarile se executa in apropierea caii ferate, pentru evitarea accidentelor de circulatie, conform instructiunilor proprii de
sanatate i securitate in munca, se vor monta indicatoare sau ingradiri speciale respectandu-se prevederile regulilor de
circulatie.

5. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATOR

5.1. Cai sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale §i verticale:

Din controalele ce trebuie efectuate privind respectarea prevederilor Planului General de Securitate si Sanatate al
santierului, precum si a Planurilor Proprii de Securitate $i Sanatate in Munca ale antreprenorilor nu trebuie sa lipseasca aspectele
privitoare la executarea lucrarilor la indltime, ingradirea spatiului de circulatie in jurul acesteia si sub zonele de montaj aflate la
inaltime.

Trecerile peste santuri, sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel putin 60 cm, din dulapi de min. 6 cm
grosime sau metalice, prevazute cu cel putin o balustrada daca adancimea santului depaseste 50 cm. In lungul acestor obstacole,
podinele pietonale se vor amplasa la fiecare min. 10 m daca circulatia in zona cere acest lucru.

Sapaturile vor fi semnalizate corespunzitor pe timp de zi §i noapte, ingradite si eventual acoperite pentru a evita accesul
pesoanelor neautoritate.

Amenajarile peste santuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau nemecanizate vor tine cont de starea
terenului si de tonajul de rulare deasupra zonei intrerupte a caii.

Caile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare antreprenor pe amplasamentul caruia au aparut degradari sau prin
efort comun cu lucratorii altor unitati care lucreaza pa acelasi amplasament.

in caz de pericol. toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru
lucratori.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata prin OUG nr. 63/2006.

Se vor utiliza caile de circulatie existente din vecinatatea amplasarii obiectivului. Se vor delimita si semnaliza
corespunzitor zonele de lucru conform prevederilor HG 971/2006. privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca.

5.4. Limitarea manipularii manuale a sarcinilor:
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Antreprenorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa foloseasca mijloace adecvate, in special
echipament mecanic. pentru a evita manipularea §i transportul prin purtare a maselor de catre lucratori.

In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, antreprenorul trebuie sa
organizeze locurile de munca astfel incat la manipularea si transportul prin purtare sa fie eliminat sau redus riscul de accidentare
sau imbolnavire profesionala.

in cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, antreprenorul va organiza locurile de munca
astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu risc cat mai mic pentru sanitate.

Antreprenorul va constitui echipe care manipuleaza mase mari dintr-un numar adecvat de persoane. astfel incét solicitarea
sa nu depaseasca posibilitatile individuale a lucratorilor.

5.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseurilor:

Se vor respecta urmatoarele acte normative:

| Legeanr.211/2011 Privind regimul deseurilor
| Legea 465/2001 Pentru aprobarea OUG 16/2001-Privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile
OUG 16/2001 Privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile
OTU 61/2003 Pentru modificarea alin (2) din art.7 al OUG 16/2001 Privind gestionarea deseurilor industriale

reciclabile

Legea 138/2006

Privind modificarea alin. (2) al art. 7 din OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor reciclabile

Ordinul MMGA 95/2005

Privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la
depozite si lista nationala de deseuri acceptata in fiecare clasa de depozit de deseuri abroga
Ordinul 867/2002

HG 621/2005 Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG 349/2002
HG 1037/2010 Privind gestionarea deseurilor de la echipamentele electrice si electronice

HG 349/2005 Privind depozitarea deseurilor

HG 856/2002 Privind evidenta gestiunii deserilor si aporbarea listei cuprizand deseurile

HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate abroga HG 441/2002

6. MASURI GENERALE PENTRU MENTINEREA SANTIERULUI IN STARE DE CURATENIE

Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru sa nu patrunda decét lucratorii sai.

De asemenea, la sfarsitul programului de lucru zilnic, lucrétorii vor efectua curatenie la locul de munca asigurand
stringerea zilnicd a degeurilor din zona proprie de lucru. depozitate in lazi, pe sortimente, avand grija asupra potentialilor factori de
poluare conferite de proprietatile acestora. urméand ca evacuarea din santier sa se faca saptimanal, de preferinta la sfarsitul acesteia

7. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment .

De asemenea, antreprenorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop .

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale. a lucratorilor accidentati sau victime ale unei
imbolnaviri neasteptate, in caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112 .

Antreprenorul va avea la organizarea de santier un punct de prim ajutor cu trusd omologata, semnalizatd, astfel incat in
orice moment pe baza cunostintelor dobandite cu ocazia instructajelor privind semnalizarea de securitate si sdnatate. sa identifice
cu ugurinta punctul de prim — ajutor.

In vederea evacuirii de urgenta se va institui un Plan comun de interventie §i evacuare ce va fi actualizat permanent, si
care va fi pus la dispozitia antreprenorului .

8. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA iN
PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA :

In vederea prevenirii accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea patrunde accidental in
aceste zone, se va asigura delimitare materiala a zonelor de lucru prin:

—  bariere extensibile sau franghii viu colorate, fixate pe jaloane si montate la aproximativ 1 m de la sol;
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— indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand spre interior inscriptia
.LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA!™".
— indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand spre exterior inscriptia
,STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE!"".
Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cand este cazul). zona de lucru trebuie marcata cu indicatoare sau ingradiri
speciale. respectdnd prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, actualizata prin OUG nr. 63/2006 .

9. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI., SUBANTREPRENORI §I LUCRATORII
INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

Lucrarea executandu-se de un singur antreprenor nu necesitd masuri de colaborare intre antreprenori. subantreprenori si
lucratori independenti privind securitatea si sanatatea in munca .

De asemenea antreprenorul va respecta prevederile conventiei de lucrari privind securitatea si sdnitatea in munca
incheiata ca anexa la contractul de lucrari incheiat intre beneficiar si antreprenor .

10. DISPOZITII DIVERSE:

Lucrétorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier i, eventual. de alta bautura corespunzatoare si nealcoolica, in
cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cét si in vecinatatea posturilor de lucru .

Lucratorii trebuie sa dispund de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator .

Planul de sandtate si securitate a muncii se va afla in permanenta in santier pentru a putea fi consultat.

Planul de sanatate si securitate a muncii va fi permanent completat si adaptat in functie de evolutia santierului .

Beneficiarul lucrarii DELGAZ GRID SA va numi un coordonator de securitate i sanatate a muncii. pe perioada executiei
lucrarilor, conform legii .

MANAGER DE PROIECT, COORDONATORUL iIN MATERIE DE

SECURITATE SI SANATATE, M

PROIECTANT,
Ing. Andries Claudiu
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SC ELECTRO ANDSILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt
J27/425/2012; CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1ANR 18156/ 2107 2020

TIP C2A NR. 16157 / 21.07.2020

E-mail: electro_andsilv@yahoo.com
Tel: 0784004294

Proiect nr. 23 /2023

EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

Etapa: PTH+CS

il T T

| sulontatea Natianals =,
3 ila e
L

CAIET DE SARCINI i LIPANIM L
(SPECIFICATII TEHNICE) ; ARIANA

72631

Verificdtor de proiecte
de instalatii electrice

o17e / 20-aprific-2023
222 PC-aprile-2028

1.DATE GENERALE

T L

1.1 Denumirea obiectivului:
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI».

1.2 Elaborator documentatie de specialitate:
S.C. ELECTRO ANDSILYV S.R.L. Lutca, Com. Sagna, Jud. Neamt, Tel. 074.004.294 -

J27/425/2012, CUI RO30371507

1.3 Investitor:

- S.C. DELGAZ GRID S.A., Loc. Targu Mures . B-dul. Pandurilor, nr.42, et.4, cod postal 540554,
Jud. Mures

- COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, Str. Orizontuli, nr.56, Jud. Neamt

1.4 Beneficiar:

- S.C. DELGAZ GRID S.A., Loc. Targu Mures , B-dul. Pandurilor, nr.42, et.4, cod postal 540554,
Jud. Mures

- COMUNA SABAOANI - Loc. Sabaoani, Str. Orizontuli, nr.56, Jud. Neamt

1.5 Amplasamentul :
Localitatea Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt

1.6 Etapa:
PTh+CS

2. OBIECTUL INVESTITIEI

2.1. INTRODUCERE

Conform cererii de racordare, intocmita de Comuna Sabaoani, ca urmare a construirii unui Bloc de
locuinte destinate inchirierii tinerilor, format din 24 apartamente, utilitati commune — casa scarilor si un
spatiu tehnic, cu o putere instalata Pi=267,50kW si o putere totala simultan absorbita de 42,50kW, la adresa
str. Progresului, fn, Loc. Sabaoani, Jud. Neamt, pe teren cu nr. cadastral 50192, s-a emis avizul CTE nr.
371/08.06.2023

In conformitate cu datelor inscrise in cererea si chestionarul pentru obtinerea avizului tehnic de
racordare, consumatorul are :
Puterile de calcul pe gospodarie, conform PE132/2003, sunt:

- apartamente cu 2-3 caemre — 24 buc. - Pi= 6kW/ap, Pmsa=1,6kW/ap
- spatii comune + casa scarilor — 1 buc. - Pi= 6kW/spatiu, Pmsa=1,6kW/spatiu
- spatiu tehnic — 1 buc. - Pi=6kW/spatiu, Pmsa=2.5kW

Puterea instalata =267,50kW
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Puterea simultan absorbita: =42,50 kW /50,00 kVA

Tensiunea de utilizare: = 230/400kV

Factorul de putere: =0,85;

Timpul maxim de intrerupere: = timp remediere defect cale alimentare.
Notificéri:

Aceste date sunt valabile pentru o perioada de cel putin 5 ani, conform precizérilor din chestionarul
pentru obtinerea avizului tehnic de racordare:

In zona de amplasare a ” BLOCULUI DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU
TINERI”, cele mai apropiate instalatii electrice de noul obiectiv sunt:

- cca. 120ml fata de Ax - LEA 20kV ST. Roman Laminor — Nisiporesti, realizatd cu conductoare OL-Al

3x70/12mmp;
- cca. 140m fata de PTA 6 Sabaoani, 20/0.4kV, 160kV A, echipat cu CDJ]-6_si .Qunn_gtad.dc.mc' arcare.
de 38% Autoritatea Nabianala ce Reglementare

in Domeniul Energier

LIPAN MARIAN
CNP 26404 631

- cca. 135m fata de LEA 0,4kV de distributie publica zona PT6 Sabaoani

2.2. Mod de alimentare cu energie electrica de realizat
Avénd in vedere caracteristicile tehnice ale noului consumator, confoym avﬁife msEE‘fu E'F; C#@Lﬁ la

data de 08.06.2023 de DELGAZ GRID SA, instalatia electrica proiectatd pehtru allmenta €a cu gnerlglg: -
electrica cuprinde: i e ety SC-sesila-0088
LEA 20kV + PTA:

Realizare post de transformare aerian PTA 25 Sabaoani, 20/0.4kV - 160kV A, racordat la Ax - LEA
20kV ST Roman Laminor — Nisiporesti, printr-o LEA 20kV proiectata, astfel:

- Racord LEA 20kV nou, de la borna nr. 89A existenta din Axul LEA 20kV ST. Roman Laminor -
Nisiporesti, realizat cu conductoare OL-AL 3x70/12 mmp, cu montare a unui stilp tip SC 15014, nr. 1, la
o distanta de 7m fatd de borna nr. 89A. echipat cu un separator orizontal, tripolar, de exterior (tip STEPno
24 kV) — SR-2907-2, prevazut cu un singur dispozitiv de actionare. Stalpul cu separator (nr.1) va fi prevazut
cu o priza de pamant poligonala cu rezistenta de dispersie sub valoarea de 4Q.

- Post de transformare aerian 20/0.4 kV nou, montat pe un stilp de tip SC15014, amplasat la
distanta de 7m fata de stalpul cu separat (nr.1) al racordului 20kV propus (pe domeniul public). echipat cu
un transformator de putere cu S,,,=160kVA. Stalpul aferent PTA 25 Sabaoani va fi prevazut cu o priza de
pamant poligonala cu rezistenta dispersie sub valoarea de 1 Q.

PTA 25 Sabaoani, 20/0,4kV - 160 kVA, va fi echipat pe partea de medie tensiune cu izolatie dubla
de intindere din rasini epoxidice cu acoperire de cauciuc siliconic montata pe consola de tip CIT140, cadru
de sigurante cu descarcatoare tip ZnO incluse in izolatie, iar pe partea de joasa tensiune, postul de
transformare se va echipa cu o cutiei de distributie C.D. 1-3+2R, amplasata pe stalpul postului de
transformare, spre baza stalpului si echipata cu sigurante fuzibile dimensionate corespunzator atat pe
general trafo cat si pe plecari. Cutia de distributie a PTA 25 Sabaoani (C.D. 1-3+2R) va fi dimensionata
constructiv astfel incat sa poata fi utilizata si in cazul folosirii unui trafo de putere 20/0.4 kV cu Strafo =
250 kVA la acest PTA.

LES 0.4 KV si firida E3+4:

Alimentarea cu energie electricd pe joasé tensiune a blocului de locuinte se realizeaza in schema
buclata cu functionare radiala, astfel:

- Plecare principala din C.D. 1-3+2R — PTA 25 Sabaoani, cu cablu, tip NA2XABY
3x240+120mmp, in lungime de 140m, cu montare firida FB nr. 25.1.1, tip E3+4, amplasata pe soclu de
beton.
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- Firida proiectata se va lega la o priza de pamant cu valoare sub 4 Ohmi, de tip B3, priza ce va fi
montata in spatiul verde invecinat.
- Plecare de rezerva, din C.D. 1-6 — PTA 6 Sabaoani (160kVA), cu cablu, tip NA2XABY
3x240+120mmp, in lungime de 225m, pana la firida FB nr. 25.1.1, de tip E3+4, proiectata.

Bransament:

Alimentarea propriu-zisa a blocului de locuinte se va realiza printr-un bransament electric
trifazat, realizat cu cablu de joasa tensiune cu izolatie din polietilena reticulata, tip NA2XABY
3x70+35mm, in lungime de 10m si firida de distributie si contorizare de palier, FDCP-26m, amplasata la
parter, in holul de intrare in bloc si racordat la firida FB nr. 25.1.1, de tip E3+4, proiectata.

Firida de tip FDCP-26m va fi echipata cu separatori de joasa tensiune cu 3 sigurante fuzibile pe
general si 26 intreruptoare bipolare de 32A, din care se vor alimenta cele 24 apartamente, tablou pentru
utilitatile comune (iluminat casa scarilor, centrala termica, etc) si plecare de rezerva.

Firidele E3+4 si FDCP-26m se vor realiza din policarbonat conform specificatiilor DELGAZ GRID
SA si vor fi prevazute cu prize de pamant de 4 ohmi.

2.3. Delimitarea instalatiilor intre furnizor-consumator :

Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 400V, la bornele de iesire ale
intrerupatoarelor bipolare automate montate in FDCP proiectat.

Retelele electrice proiectate pe tarif de racordare si bransamentul vor fi exploatate de catre
operatorul de distributie.

2.4. Misurarea energiei electrice :

Masurarea energiei electrice pentru consumatori se va realiza prin contoare individuale, pentru
fiecare loc de consum, ce se vor monta in firida FDCP-26m, in conformitate cu avizele tehnice de racordare
ce se vor emite ulterior.

La nivelul postului de transformare, pe general, masurarea energiei electrice se va realiza prin
intermediul unui contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, cu trei echipaje, clasa de precizie
0,5, montaj semidirect, curba de sarcina, Ib = 3x5A, Un = 3x230/400V si 3 transformatoare de curent de
400/5A, cl. 0,5, montate in C.D. 1-3+2R aferenta PTA 25 Sabaoani Rfun:\.,tar : ;

Contorii si toate elementele componente ale grupelor de masurare wéfwayéhpbﬂ% litatea sigilarii
impotriva interventiilor neautorizate. "

LIPAN MAE}f
Cap.II1. MODUL DE REALIZARE A LUCRARILOR: i CNP ggfmqér 2631
- - ‘Jcnﬁl:atrgr de proiecte
3.1. Conditii climatice de instalatiielectrice
In conformitate cu NTE — 001/03/00, zona se incadreaza in niveldl.2 de poluare iar instalatiile. ¢lectrice

atat cele existente cat si cele proiectate, nu afecteaza mediul inconjurhtor §i it prezinta pericol dé poluare.
Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic , conf. NTE 001/03700 , instalatiile electrice analizate sunt
amplasate in zona C
Categoria de importanta a constructiilor/instalatiilor tehnologice:
v" Categoria de importanta a constructiei: D;
v" Clasa de importanta III d.p.d.v. al expunerii la cutremure —cladiri de tip curent , conform normativ
P100/1-2006;
v" Clasa de importanta III- constructii de importanta medie, conform STAS 10100/0 — 75- Anexa II. ;

Rezistivitatea solului s-a considerat 100 Qm.

3.2. Conditii de sistem si de siguranti a alimentarii cu energie electrica
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Tensiunea nominal a instalatiilor de joasa tensiune: 230/400V £10%, conform SR CEI 38+Al.
Frecventa sistemului: 50 Hz;
Timpul maxim de intrerupere: cel necesar remedierii defectelor in reteaua de distributie a energiei
electrice.

3.3. Conditii restrictive privind securitatea §i sinatatea in munci, situatii de urgenta, protectia
mediului

3.3.1. Conditii generale de S.S.M.

La executarea instalatiilor proiectate se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:
ulterioare

Hotararea 300/din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate i sdnatate pentru santierele
temporare sau mobile.

Hotararea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

Hotararea nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individual de protectie la locul de munca;

Hotararea nr. 1091 din 19 august 2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru
locul de munci;

HG 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
319/2006;

PE 118/92-Regulament general de manevre in instalatiile electrice:

Deasemeni se pot utiliza si:
Instructiuni de securitate si sanitate in munca corespunzitoare lucrérilor, intocmite de executant, conform
art. 7 aliniat 1) din Legea 319/2006;

Pentru lucrdrile din apropierea §i din imediata vecindtate a instalatii
executantul lucrarilor va respecta si instructiunile de securitate si sanatate in

GRIDA SA.

ﬁ Aularitatea Nationala 4 e

r electriceysub, densifie
unci ale/SC DELGAZ
Liba

MARIANA |

|
Cnp L 0405272631

3.3.2. Masuri de S.S.M. la executarea lucrarilor Verifikator de projgcte

Executarea lucrrilor se va face in strictd conformitate cu prevederile legislatiei itf Vidoar@.clzctrice

Inainte de inceperea lucrarilor, dupa o evaluare concreta in teren a cothnll@rde exeeutic Ja data,
respectiva, agentul economic care va executa lucrarile, cu consultarea proiectantului, va_intocmi conforin#
HG 300/2006, Planul propriu de securitate si sanitate care trebuie tinut la zi pe toatd durata efectuarii '
lucrarilor.

Lucrarea se va executa de cétre o unitate specializata si atestata ANRE pentru executarea de lucrari
in instalatiile electrice in exploatare.

La inceperea executiei lucrarilor, constructorul va intocmi un program de lucru in baza céruia
unitatea de exploatare va emite autorizatiile de lucru in care vor fi specificate masurile concrete de protectia
muncii ce trebuie luate §i masurile pentru reducerea la minim a duratei de nealimentare a consumatorilor
afectati.

Delimitarile dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune precum si locul de
intrerupere a tensiunii §i montare a scurtcircuitoarelor se vor preciza si in autorizatia de lucru.

a) Lucrari care nu necesitd scoaterea de sub tensiune a instalatiilor energetice si anume:
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- Sapare santuri care nu sunt in preajma retelelor electrice. montare stalpi medie tensiune, montare LES
0,4kV care nu sunt in preajma retelelor electrice. montare firida, p.p., FDCP.
- Montare stalpi medie tensiune
- Echipare stalp nr.1

- Montare PTA 25 Sabaoani - 1 buc. e

- Pozare Cablu 0,4kV tip NA2XBY (3x240+120) mmp - 365 m R i
- Montare firida 0,4 kV tip E2-4 - 3 buc ] /e

- Pozare bransament0,4kV NA2XABY 3x70+35 — 10m. ' LIPAN APL A

- Montare priza de pamant cu 3 contururi cu Rd<1Q (la PTA) - 1 buc.

|
1 1 {  CNP25404DS272631
- Montare priza de pamant cu 2 contururi cu Rd<4Q (la stp.1) - 1 buc. I '
1
i

- Priza de pamant liniare cu Rd<4Q - 1 buc. U[., risi{;?‘:tﬁi?artcs Siifee
- Racordare bransamente trifazate proiectate la FB E3+4 o
- Executarea verificarilor si incercarilor;

- Refacerea mediului la starea initiala.

- Inscriptionarea de identificare, avertizare si securitate a instalatiilor nou proiectate.

b) Lucrari care necesita scoaterea de sub tensiune a instalatiilor energetice §i anume:
- Montare consola de derivatie la stalpul nr.89A
- Intindere si fixare conductor intre stalpul nr.89A din Ax si stalpul nr.1 racord;
- Conectarea racordului nou la conductoarele LEA.

3.5.1. Masuri de S.S.M. la punerea in functiune si exploatare de proba

Dupa executia lucrarilor se va proceda la executarea incercarilor, probelor si verificarilor impuse de
fisele tehnologice si de actele normative in vigoare.

Pe baza acestor probe si verificari se vor intocmi buletinele de verificare a instalatiilor noi
executate. Se va executa receptia lucrarilor executate de catre beneficiar, dupa care se trece la racordarea si
punerea in functiune de catre personalul operativ al DELGAZ GRID — C.O.R.E. Neamt, F.O.L. EM.
Roman.

Unitatii de executie ii revine raspunderea integrald pentru :

- Respectarea Instructiunilor proprii de securitate si sdnatate in munca corespunzitoare lucrarilor
intocmitd de executantul lucrdrii, conform art. 7, aliniat i) din Legea 319/2006 ;

- Asigurarea corectitudinii gi calitatii lucrérilor conform documentatiilor de proiectare §i tuturor
reglementarilor in vigoare care stau la baza executiei acestora ;

- Efectuarea probelor si incercarilor necesare in vederea punerii in functiune a obiectivului.

Operatiile de punere in functiune se vor face respectindu-se Instructiuni de securitate si sanatate in
munca corespunzatoare lucrarilor intocmite conform art. 7 aliniat i) din Legea 319/2006, si in baza
autorizatiei de lucru emisa de unitatea de exploatare, conform Conventiei de lucrari si Programului de
lucrdri intocmit de executant si aprobat de catre DELGAZ GRID — C.O.R.E. Neamt, Formatia Roman.

3.5.1. Masuri de S.S.M. pentru perioada de exploatare

Dupa punerea in functiune a instalatiilor proiectate si dupa receptionarea acestora, exploatarea lor
va fi asigurata de beneficiar, prin contractul de comodat cu DELGAZ GRID SA.

In exploatarea instalatiilor se vor respecta prevederile actelor normative mentionate.

Elementele instalatiilor vor fi supuse lucrarilor de intretinere periodica si reviziilor tehnice conform
prevederilor normativelor in vigoare referitoare la linii electrice.

In cazul unor evenimente deosebite petrecute in exploatare sau calamitati naturale, etc. se va
proceda obligatoriu la verificarea minutioasd a integritatii §i functionarii echipamentelor instalatiilor
proiectate.
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In timpul exploatarii se va verifica periodic, la perioade stabilite de_prescriptiile in vigoare starea
conductoarelor de legare la pamént, a legaturilor dintre priza de pamant, cchlpameme 'si-confectifdenetali

precum si valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant. s i
. S i : S = LIPAN RIALIA

¢ anexeaza Planul de securitate §i sanatate a muncil. .' onp 26404k 572%31
3.3.5. Conditii privind situatii de urgenta, inclusiv P.S.I : " V;"Ii‘;fr‘g"tietf;s:ﬁzg
Lucririle au fost proiectate avéndu-se in vedere evitarea producerii de incendii sau extirtdere a eventualel

2 = 5 > : § sutcriaatan: 201820178 120- mu 2023
incendii, respectandu-se urmatoarele acte normative : E Vaiabin S i ot 2 4o 2C-3arhe-2028

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila.

PE 009/1993 — Normativ de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei
electrice si termice

Ordin MAI nr. 163 / 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Ordinul M.A.L. 1474/2006 privind R EG UL A M E N T U L de planificare, organizare, pregatire si
desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta ;

In timpul executiei si exploatirii se vor lua masuri de prevenire a incendiilor, se vor asigura dotari pentru
stingerea sau localizarea acestora, conform actelor normative specificate.

Se vor respecta distantele minime prescrise intre instalatiile proiectate si constructiile din vecinatate, atit in
prezent cat si in viitor, conform urmatoarelor prevedert :

NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

PE 155/1992 — Normativ privind proiectarea si executarea brangsamentelor electrice pentru cladiri civile;

3.3.6. Conditii de protectia mediului si apei :

Se va respecta legistatia de mediu precizata in Memoriul Tehnic, pct. 10

Instalatiile electrice proiectate nu polueaza mediul, nici in timpul executiei si nici in timpul
functionarii, deoarece nu proceseaza materii prime §i nu se produc produse finite sau substante toxice sau
periculoase.

Prin natura functionarii lor, pentru instalatiile proiectate nu sunt necesare masuri contra poluarii
aerului, solului si apei pe durata normata de viata.

Nu sunt surse de radiatii, zgomot si vibratii.
Lucrarile aferente obiectivului nu afecteazé agezarile umane §i de interes public.

Nu este necesara protectia ecosistemelor terestre si acvatice.

Instalatiile proiectate sunt instalatii cu impact nesemnificativ asupra mediului, iar pe durata normata
de viata a acestora nu sunt necesare masuri contra poluarii aerului, solului i apei.

Instalatiile electrice proiectate nu proceseaza materii prime si nu se obtin produse finite sau
auxiliare, deseuri sau substante toxice si periculoase.

In ceea ce priveste constructiile existente vor fi respectate distantele dintre acestea si instalatiile
proiectate, impuse de normativele in vigoare.

Dupa terminarea executiei lucrarilor, pe teren nu vor ramane materiale care sa degradeze sau sa
polueze zona. Se va reface solul din aproprierea fundatiei retelelor de joasa tensiune proiectate.

De asemenea, suprafetele ocupate in timpul executarii lucrérilor se vor aduce la starea initiala.

In cazul activitatii de exploatare sunt prevazute lucrdri de intretinere curentd, precum s§i revizii si
reparatii in scop de prevenire sau remediere e eventualelor defecte aparute.

Dupa expirarea duratei normate de viata a instalatiilor ce fac obiectul documentatiei, acestea vor fi
eliminate pe cat posibil fara impact asupra mediului inconjurator.

6 /12



SC ELECTRO ANDSILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt
J27/425/2012; CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1ANR 168156 /2107 2020

TIP C2A NR. 16157/ 21.07.2020

E-mail: electro_andsilv@yahoo.com

Tel: 0784004294

Proiect nr. 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

Etapa: PTH+CS

Tipuri de deseuri posibile Mod de tratare

a) Degseuri de fier, otel (de la prelucrari) Se predau la unitati specializate

b) Deseuri de aluminiu (din capete de cabluri din Al) Se predau la unitati specializate

¢) Deseuri de mase plastice (capete de tuburi, ambalaje, resturi izolatie) | Se predau la unitati specializate

d) Deseuri de lemn (din ambalaje, cofraje, cozi unelte) Se predau la unitati specializate

e) Deseuri textile si carton (lavete uzate, ambalaje) Se predau la unitati specializate

f) Deseuri menajere Se predau-la unitdti specializale |
! in Domeniul Energiai

3.4. Preciziri speciale ; LIP 4 R I(;\ NA

3.4.1. Cheltuieli pentru organizare de santier : CNP 2640405272631

Nu sunt necesare lucrari speciale pentru organizare de santier. ; it e
de instalatii electrice

3.4.2. Transportul materialelor: i
Nu sunt necesare transporturi agabaritice. -

rraavare 201920178 | 20-apilie- 2023
= =27alresty 2 PC-anrle-2020

3.4.3. Modificari:
Orice modificare privind solutiile constructive se va face numai dupa anuntarea din timp de
necesitatea modificarii, cu avizul proiectantului si numai dupa obtinerea acordurilor necesare.

3.4.4. Inspectii. Verificiri:

Se vor executa inspectii si verificari conform PCCVI anexat;

Beneficiarul investitiei va anunta proiectantul la predarea amplasamentului, la fazele determinante,
de fiecare data cand apar neconcordante cu proiectul sau cu procesul verbal de predare a amplasamentului
in timpul executiei si la terminarea lucrarilor pentru a participa la receptie pentru punerea in functiune.

Executantul lucrarilor este direct raspunzitor de calitatea executiei, precum si de eventualele
modificari facute fatd de documentatie, fara avizul proiectantului sau care contravin prevederilor actelor
normative in vigoare.

3.5. Conditii tehnice si de calitate

3.5.1. Calitatea materialelor si echipamentelor

Se vor respecta normele tehnice interne de ramura si standardele in vigoare precum si strategia SC
DELGAZ GRID SA.

Executantul lucrarii' va prezenta buletine de calitate / declaratii de conformitate emise de furnizori
care sa ateste calitatea corespunzatoare a acestora si parametrii de utilizare.

La procurarea materialelor si echipamentelor se vor respecta urmétoarele acte normative si
Specificatii tehnice ale DELGAZ GRID SA :

Nr. | DENUMIREA SPECIFICATIEI TEHNICE Indicativ
crt.
I Separator tripolar de exterior 24 kV ST 038
7 Izolatoare si lanturi de izolatoare de tractiune pentru LEA 20 ST 059
kV
3. Conductoare neizolate de 1kV, 20 KV ST 062

7 f12
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4 Stalpi din beton pentzru constructia LEA j.t. — M.T. ST 146
5 Elemente de asamblare filetate suruburi/piulite/saibe ST 166
6 Cabluri si conductoare izolate ST 063
7 Cutie de distributie de joasa tensiune ST 009
8 Firida de distributie de joasa tensiune ST 001
9 Firida de distributie, contorizare si protectie ST 004
10 Cabluri de joasa tensiune ST 161

Toate materialele si echipamentele necesare executiei lucrarilor se vor aproviziona si monta numai
daca sunt in conformitate cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformititii produselor.

3.6.2. Conditii de calitate a executiei si montajului

Lucrérile se vor executa numai de citre o unitate de constructie specializati atestatd de ANRE.

Obligatoriu se va respecta de cétre executant, minim punctele de inspectie prevazute in PCCVI
anexat. Calitatea lucrarilor va fi urmarita pe parcursul executiei de personalul specializat al beneficiarului si
se vor intocmi toate documentatiile impuse de legislatia in vigoare.

Lucririle se vor executa conform figelor tehnologice §i actelor normative in vigoare.

3.6.3. PROBE $I VERIFICARI . _
1) Probele minime necesare a fi efectuate asupra instalatiilor i:q,n,é,p'p,,d;:h
conformitate cu normativul PE 116/1994 sunt: '11 '

¢ Pentru LEA 20 kV: LIPAN ANA
verificarea gabaritului fata de sol; CNP 2640405572831
probe de functionare in gol a liniei; Verifi satia‘e proiecte
verificarea dimensiunilor fundatiilor burate si turnate; de instalatii electrice
verificarea calitatii betoanelor de fundatii;
verificarea conditiilor de legare la nul;
verificarea inscriptiilor pe stilpi.
Certificatul de calitate / conformitate al furnizorului pentru materialele introduse in opera.
4 Separatori M.T.:
o Verificarea caracteristicilor cu cele indicate in proiect;
o Verificarea functiondroii, se va executa un ciclu de 3 anclansari-declansari;
o Certificatul de calitate / conformitate al furnizorului si a buletinului dr verificari de fabrica;
o Verificarea continuitatii legaturilor la priza de pamant.
4 Pentru transformator
o Incercarea uleiului;
o Masurarea rezistentei de izolatie a infasurarilor si a coeficientului de absortie;
o Masurarea rezistentei Ohmice pe fiecare plot al trasformatorului;
o Certificatul de calitate / conformitate al furnizorului si a buletinului dr verificari de fabrica.
¢ Cutia de distributie CD 1-3+2R:
o Verificarea realizarii corecte a circuitelor secundare;
o Verificarea integritatii sigurantelor;
o Verificarea continuitatii legaturilor la priza de pamant;
o Certificatul de calitate / conformitate al furnizorului.
¢ Pentru LES 0.4 kV:

REMENLary

T ——

3T

Rutrrizgatianr gC1820178 [ 20-aprilic-2023
Ymatiia sindta ety 22 20-aarle-2028

e,

— m— o

0O000O0O0OO0




SC ELECTRO ANDSILV SRL

Loc. Lutca, com. Sagna , jud. Neamt
J27/425/2012; CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1ANR 16156 /2107 2020

TIP C2A NR. 16157/ 21.07.2020

E-mail: electro_andsilv@yahoo.com
Tel: 0784004294

Proiect nr. 23 /2023

EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

Etapa: PTH+CS

probe de functionare in gol a liniei;

rezistenta de izolatie a cablelor;

verificarea conditiilor de legare la nul;

Certificatul de calitate / conformitate al furnizorului pentru materialele introduse in opera.
Instalatii de legare la paimant:

Masurarea rezistentei de dispersie cu metoda voltmetrului §i ampermetrului sau cu aparate

speciale (cu corectarea valorilor conform STAS 12604/5-90 sau 1.RE-IP 30-2004);
o Verificarea continuitatii si a imbinarilor prin suruburi la instalatia de legare la pamant.

Verificarea se face la toate echipamentele proiectate.

o Masurarea rezistentei de dispersie a conductorului de nul impreuna cu prizele de pamént legate
la acesta.

O*0000

o]

3.6.4 Inspectii i verificari:

Beneficiarul investitiei $i constructorul vor comunica proiectantului data inceperii executiei pentru
predarea amplasamentelor si data terminarii lucrarilor pentru a participa la receptie in vederea punerii in
functiune.

Se va incheia procesul verbal cu toti participantii.

Beneficiarul lucrarii va solicita prezenta proiectantului la urmatoarele etape a executarii lucririlor :

- Predare amplasament LEA 0,4 kV;

- De fiecare datd cand apar neconcordante cu proiectul sau cu procesul verbal de predare a

amplasamentelor in timpul executiei;

Executantul lucrarilor este direct raspunzitor de calitatea executiei; i tualele

modificari facute fata de documentatie fara avizul proiectantului. sau car?comravm pl‘evﬁifeni@rrracte '

normative. b

LIPAN MARJ AN
5 CNP 28404p507 5‘?{“

Cap.IV. SPECIFICATIA TEHNICA '
f’cmitﬂa*“ Ef‘erftlr cte

4.1.1. SCHEMA ELECTRICA ¥ et

Schema electrica monofilaré a instalatiilor proiectate este anexata ia documcnta‘ﬂc pianég'lﬁjﬁ I i
E3 i

4.1.2. PRESCRIPTII TEHNICE:
La intocmirea documentatiei s-au utilizat urmatoarele normative:
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea i executarea retelelor de cabluri electrice.
- PE 155/1992 — Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri civile;
- 1 RE-Ip-30/2004 — Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
- PE116/94 — Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
- Se vor aplica prevederile urmatoarelor standarde:
- STAS 9570/1 — Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.

4.2. SOLUTII CONSTRUCTIVE

4.2.1. PLANURI CARE GUVERNEAZA LUCRAREA

1. Plan de incadrare in zona plansa EO
2. Plan de situatie instalatii m.t. proiectate plansa El
3. Schema monofilara de incadrare in sistem plansa E2
4. Schema electrica monofilara instalatii proiectate plansa E3
5. Foaie pichetaj instalatii proiectate plansa E4
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6. Detaliu STE 20kv plansa E5
7. Detaliu executie post de transformare aerian plansa E6
8. Fundatie stalpi MT plansa E7
9. Priza de pamant — 1 Ohm plansa E8
10. Priza de pamant — 4 Ohm plansa E9
11. Profil LES 0,4kV proiectat plansa E10
12. Reglementare distante LES proiectate fata de alte instalatii plansa E11
13. Inscriptionrea de identificare si avertizare instalatii de medie tensiune plansa E12
14. Inscriptionrea de identificare si avertizare instalatii de joasa tensiune plansa E13
15. Inscriptionrea de identificare §i avertizare instalatii subterane proiectate plansa E14

4.1.  Solutii de fundare:

LEA 20 kV

Stalpii de beton speciali ai retelei de medie tensiune vor fi montati in fundatii turnate tip pahar. La
executarea fundatiilor nu este necesar epuismente.

Tipul constructiv al fundatiilor a fost ales in functie de natura terenului si de rolul stéalpilor in retea.

Dimensiunile fundatiilor stalpilor de beton utilizati sunt prezentate in partea desenata a
proiectului tehnic.

- Betonul in blocul de fundare: clasa de expunere XCA4+XF1, clasa minima de rezistenta C15/20
clasa Be 7.5 ( B100);

- Monolitizarea se face cu beton clasa Bel5 ( B200); T :
Calu j.t. : ":::"W"; ;‘::_;-_::'l;-r."'h_nl.‘!ri.- i
Cablul de joasa tensiune se va poza la 0 adancime de 0,8 m pe pat de pamént cernut- $i protejat ¢

doua straturi de folii PVC cu exceptia portiunilor aeriene unde se va proteja in teava PX§. MAE;[ NA f
{ CNP 2840405 7%8/35

4.2.2. ECHIPAREA ELECTRICA 1 Verificatar de Ernicctc

de instalatii e¥ectrice

Aty .";‘-!1'?‘!:!—_2::_"5231?5 1 20-aprilie-2023

Ax - LEA 20kV ST. Roman Laminor - Nisiporesti: 132312 % 2B-aprile- 2028
Pentru crearea conditiilor de racordare a noului post de transformare Sabaoaniy seva=—-
echipa stalpul nr. 89A existent cu o consola de derivatie cu legaturi duble de intindere cu izolatoare din

materiale compozite.

LEA 20 KV racord la PT 25 Sabaoani:

Din stalpul existent nr.89A din Ax — LEA 20kV ST. Roman Laminor — Nisiporesti, se va realiza
Racordul 20kV la PTA 25 Sabaoani, cu conductoare OL-AL 3x70/12 mmp, in lungime de 7m si cu
montarea unui stalp de beton nr.1, de tip SC15014, montat la 7m fata de borna nr. 89A, pe teren
apartinand Comunei Sabaoani.

Stalpul se va echipa cu consola de tractiune CIT140, prevazuta cu legaturi duble de intindere si cu
izolatoare din materiale compozite, un separator orizontal, tripolar de exterior (tip STEPno 24kV), prevazut
cu un singur dispozitiv de actionare. Deasemenea, stalpul cu separator (nr.1 — SR 2907-2) va fi prevazut cu
o priza de pamant poligonala cu rezistenta de dispersie sub valoarea de 4€.

Posul de transformare PT25 Sabaoani, 20/0,4 kV — 160kVA:

Postul de transformare nou se va executa pe stalp din beton armat, tip SC15014, amplasat la 7m fata
de stalpul nr. 1, pe teren apartinand Comunei Sabaoani.

Stalpul SC15014 (PTA) se va echipa cu consola de intindere CIT140, legaturi duble de intindetre cu
izolatoare din rasini epoxidice cu acoperire de cauciuc siliconic, cadru de sigurante cu descarcatoare tip
Zn0O incluse in izolatie, transformator de putere in ulei in cuva etansa 20/0.4kV - 160kVA. platbanda de

10 /12



SC ELECTRO ANDSILV SRL
Loc. Lutca, com. Sagna , jud, Neamt

J27/425/2012; CUI RO30371507
ATESTAT ANRE

TIP C1A NR 16156 /21 07 2020

TIP C2A NR. 16157 / 21.07.2020
E-mail: electro_andsilv@yahoo.com
Tel: 0784004294

Proiect nr. 23 /2023
EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
«BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI»

Etapa: PTH+CS
coborare din OL-Zn 40x4mmp pana la priza de pamant, iar partea de joasa tensiune, postul de transformare
se va echipa cu o cutie de distributie CD1-3+2R.

Descarcatoarele tip ZnO 24 kV proiectate se vor lega la pamant separat de celelalte confectii
metalice existente pe stalp prin intermediul unui conductor / platbanda OL-Zn 40x4mmp ce se va racorda la
priza de pamant a stalpului ;

Legarea celor 2 coborari la priza postului se va face distinct cu surub, piulita saiba plata, nu se
admite legarea cap la cap a platbandelor.

Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie locala va fi de sub 19,
conform 1RE-Ip 30/2004

Stalpii SC15014 se vor planta in fundatii turnate.

Toate confectiile metalice din otel vor fi protejate anticoroziv prin zincare la cald.

PT2 Pietrosu va fi prevazuta cu inscriptii de identificare, de averizare si de interdictie pentru
personalul de deservire si pentru populatie.

LES 04 kV

Reteaua proiectata va fi realizatd cu cablu de joasa tensiune din Al cu izolatia din polietilena
reticulara, cu sectiunea 3x240+120 mmp. Pentru alimentarea cu energie electrica a blocului de locuinte, se
va realiza o bucla de joasa tensiune intre PTA 25 Sabaoani si PTA 6 Sabaoani existent.

Din firida proiectata se va monta cablu de bransament, tip NA2XABY 3x70+35mmp, catre
FDCP-26m proiectat.

LES 0.4kV proiectat se va montata subteran in profil “*M™ in zonele cu trotuar si in spatiile verzi si
in profil =T la subtraversarile celor doua drumuri: langa PTA 25 Sabaoani si in apropierea intersectiei
dintre Str. Busuiocului cu Str. Progresului,

I'raseul LES 0.4 KV proiccata. va fi dispus pe domeniul public din zona si la distanta de 0.8m fata
de limitele de proprietate cu terenul in proprietatea tertilor. pe o lungime de cca. 245m si dispus in profil
"M sau "M27. LES 0.4kV va fi dispus in profil *'T2" la subtraversarile celor doua drumuri. pe o lungime

totala de cca. 20m. dispus in profil “T". cablul se va monta in teava de protectie corugata cu Q1 [Omm.

pozaie la o adancime de 0.5m s1 meastrat - beton. 1 ||_‘-__”.:]-..| de merucisare cu calea de acees va 11 de v
. 11X 7 i st 1oy A3 e 1 5 it de Baotan vy ATy T 1% B ST At S Sy 17
[raseul LES (.4k\ protectat va f1 marcat cu borne de beton. care vor I mscriptionate contorn
o 8 1 - x ; = 1 - i - 4 ol | % = i d = 1 1
planset E 14 anexatd prezenter documentatii. Bomele se lixeazd in pozitie laterala fata de 1.6
(0.8m de axul lui. cu placa de inscriptie orientatd spre cablu. Bq s¢ vor monta | de

directie a traseulur LES 0.4 KV propus. la mansoane si la traversari.

Cablu 0,4 kV: pentru realizarea liniei electrice subterane de joasa tensiune se va folosi cablu tip

NA2XBY 3x240+120mmp (conform ST 161 A4 a Delgaz Grid);
- tip cablu : NA2XBY (3x240+120)mmp cu izolatie de polietilena reticulata si filtru uv
- tensiunea nominala de functionare: 400/230 V + 10%.

Firide 0,4 kV tip E3-4, conform specificatiei tehnice ST 001 a Delgaz Grid:
Firida tip FDCP-26m, conform specificatiei tehnice ST 004 a Delgaz Grid :
- Cablu bransament electrice tip NA2XY 3x70+35mmp, conform ST 161 a Delgaz Grid.

Autoritatea Nauanzlace 'rn;:;r-;zmi_-mqu

Amplasamentul instalatiilor proiectate este prezentat in plansele E1. in Domeniul §ergiei
Schema electrica monofilara a instalatiilor proiectate este prezentata in plagsa E2. f
LIPAN MA A
|
4.2.3 MARCARE SI IDENTIFICARE CNP 2640406272631
Verificator de'\proiecte
de instalatii electrice
11 i Auterizatiaone 2C192217E IETJ-a;;nh.‘-_{wn
valabita pina s 2ata de 2L-apr) @-20210
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a) Stalpi medie tensiune (nr.1 si PTA) se vor inscriptiona conform precizari din plansa E12
b) CD 1-3+2r, FB -E3+4 si FDCP se vor identifica conform precizarilor din plansa E13.
¢) Cablurile se vor identifica conform precizarilor din planselor E13 siE14

Cap.V. CARACTERISTICI TEHNICE
Executantul va solicita, pentru comanda la furnizori, specificatei tehnice obtinute de la DELGAZ GRID
SA Targu Mures — Serviciul Tehnologie; tel. 0232405234 sau de pe site-ul www.delgaz-
grid.ro/content/dam/eon/eon-delgaz-grid-ro

In Anexa 1 sunt prezentate specificatiile tehnice aplicabile la lucrarea

Toate materialele folosite trebuie sa fie agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare, calitatea
lor fiind asigurata de catre furnizor prin declaratii de conformitate (certificate de calitate) insotitoare.

Cap.VIL. LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI

Pentru executia lucrarii se vor utiliza urmatoarele liste cu cantitati de lucrari:

LUCRARI/CAPACITATI APARTINAND DISTRIBUITORULUI DELGAZ GRID S.A.
Instalatia de racordare:

-LEA 20kV (OL-Al 3x70/12mmp ) - 14m

-STE 20kV -1 buc. —
-PTA 20/0,4 kV, 250 kVA - 1 buc. Aitbrizates y

-Cablu LES 0.4 kV tip NA2XBY (3x240+120) mmp — 140+225=165 m ‘m‘
-Firida 0,4kV tip E3-4 - 1 buc. LIPAN Ma

-Priza de pamant cu 3 contururi cu Rd<1Q - 1 buc. Blips [i; \Ul A
-Priza de pamant cu 2 contururi cu Rd<4(Q - 1 buc. ; ? 4052728331
-Priza de pamant liniara B3 cu Rd<4Q - 1 buc. Jerificator de projgegg
Bransamentul electric: - 'Nstalatii elagtrice

f

-Cablu bransamente electrice tip NA2XABY 3x70+35mmp - 10 m L‘ 3 ",’T.f“ﬁ_-ff{fﬁq{err-a.ﬂ....,._m1
-FDCP 26m - 1 buc. e Sl

PROIECTANT, SEF PROIECT,
ing. Andries Claudiu ing. Andries Viorica
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LUCRAREA NR. 23/2023

GRAFIC DE EXECUTIE

EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
“BLOC DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI”,
LOC. SABAOANI, STR. PROGRESULUI, NC 50192, JUD. NEAMT

Nr : s = LUNA
rt. Denumirea lucrarii care se executa
crt.
1 Elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie
2 Procurare echipamente si materiale
Pregatire fundatie si montare 2 stalpi noi tip SC
3 15014
Montare echipamente: STE pe stalpul 1 si RTC pe
4 stalpul 2
Montare consola de derivatie pe stalpul 89A din ax
5 si realizare legaturi LEA 20 kV
7 Probe, verificari, incercari pentru PIF
8 Receptie finala lucrari
9 Documentatie As Built

SC ELECTRO ANDSILV SRL
ing. Viorica Andries




1. CALCUL PIERDERI DE TENSIUNE - REGIM DE AVARIE
- SURSA PTA 6 SABAOANI
- FDCP-26m din Bloc

Pierderea de tensiune AUv= LxP AU%= 100xAUv %
yxSxU U
L= lungimea cablului (m)
P= Puterea absorbita la borne (kW) y= conductivitatea (m/Qxmmp)
S= sectiunea cablului (mmp) U= tensiunea la bornele firidei (V)
U=400 V y= 32 cosp= 0,85
Firida 1 E3+4 L1= 225 S1= 240 P1= 0,00 kW
Firida 2 FDCP-26m L2= 10 S2=T70 P2= 425 kW
AUV = L1x(P1+P2+P3) = 31 AUV1% = 0,78
yxS1xU
AUvZ = L2x(P2+P3) = 0,48 AUV2% = 0,12

yxS2x(U-AUv1)

Pierderea de tensiune la:

Firida 1 E3+4 AU% = 0,78 % <10%
Firida 2 FDCP-26m AU% = 0,90 % <10%
CALCUL CURENT STRABATUT
Itotal = (P1+P2+P3)xks ks=1
V3xUxcose ks= coeficient de simultaneitate
| total = 7217 A
Curentul max. admisibil pt. cablul din Al cu sect. de 70 mmp este: 195 A (anexa 5.15 din 17/2011)

deci cablul este corespunzator

Responsabil de specialitate Sef proiect
Ing. Andries Claudiu Ing. Andries,Viorj

r._...
Aularitatea Natian,

of -
a3 de Heglemanpr,

1 in Domeniul By roici

LIPAN MA(R NA )
CNP 26404054754 ;

[ 'Jern_ﬁcatm dq proiecte
de instalatii efectrice

T Ty

.
Autorizatiane 201
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Verifichtar de proiecte
de fns%!u electrice
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Proiectant: Beneficiar: Proiect
S.C. ELECTRO ANDSILV S.R.L~Euisa, ?OMUN{\ SABA.OANI a3
Loc. Lutca, Com. Sagna. Jud. “@1150)@/ Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt :

CUI 30371507 - 127/425/2 0 litlu proiect: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. A.E.E. BLOC Faza
Tel: 0784.004.294 ic““ DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR PTh+CS
mail: electro_andsilv@yaho ﬁ)lﬁ,\— \,‘\:'l Loc. Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt

SPECIALITATE NUME  \ / Scara: | Titlul plansei:

DESENAT Ing ANDRIES € \\ } % Plansa

PROIECTAT Ing ANDRIES C Data: | SCHEMA MONOFILARA DE INCADRARE E2

SEF PROIECT Ing. ANDRIES V MU', 09.2023 IN SISTEM




Ax - LEA 20kV ST. Roman Laminor - Nisiporesti
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i —&
SC15014
LEA 20KV - Tm
OL-Al %701 2mmp r-E-
_'\: apator tpolar de exteror m ® e e | > 9
e | scisos e § SR 1@ SR-2389
T CLP -
| 4 ohm
EA 204V - Tm ! E

U =Al 3T Hemmy i P~

|

SC15014 '
‘.};I:::.“.;".:';?:;r“}‘“ ' DMMDO 10A % 10A
EN 10A o
PTA 25 SABAOANI PTA 6 SABAOANI
protectat existent
&) 200aky RS, 38
TL‘ml‘,'ﬂ'” suport trafe 160kVA TR
Coloans geners! trafo AFYI 3x240+2x120mmp
b PVC 0110 3m
AFY1 352404251 20mamp CD_l:é.sz CD1—-6 ex.
Suypnmanie MPR \ RiA
Bare capsulate de Cu ¢ ¢ S3kV. T
Saguranitc MPR | =| . " itinnala ce Reglementare ‘i Q @ 1
[ § in Dome rlul nergied
' ]
_F q
= | P MJ}Q& ; :
] i CNP 264041 31 : ‘
| 1 Verificator dg proiecte |
de instalatii 2lectrice
o i 3
£l £
ol S S
o +
g,l : ol .
:l E E Iscm=2 649kA Regim avarie ‘,}‘IE ,E
¥ 0O 0 ; x AU=0,90% N @
w22 Regim avarie Iscm=1,833kA N
Sllll L AU=0,78% cnl_n a
< Iscm=1,895kA Bloc locuinte !
§I S o i Pabs=42,50kW S
- + e z
2| ——=2¥2 Pls encp_ogm pr. {
| 4 J J d
| lilie il& |
1 TT ] - |
| | 4 ohmi | l
| LT ! |
| com | | |NAZXABY 3x70+35mmp |
L=10m
| ] 1 proiectat |
| S ] st it o ol
- Gom efici -
P“EU(::IEHELECTRO ANDSILV S &fﬁé&sf);,e Beneficiar: COMUNA SABAOANI Pr()l;.:;
A, S 4 4. . . ; nr
Loc. Lutca, Com. Sagna, Jud. . 4\ Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt
CUI30371507 - J27/425/2 ) Titlu proiect:. EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. AE.E.BLOC | Faza
Tel: 0784.004.294 DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR PTh+CS
mail: electro_andsilv@yahoo. Loc. Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt
SPECIALITATE NUME nglra: Titlul plansei:
EERENAT g/ AVERIS € - SCHEMA MONOFILARA INSTALATII | Plansa
PROIECTAT Ing ANDRIES € Data: PROIECTATE E3
SEF PROIECT Ing. ANDRIES V 09.2023




VIR L O S Deriv. 20kV PT1 | Racord 20kV PTA | PTA ... Sabaoani Total
U.M. Plesani ... Sabaoani proiectat
Numar de ordine al stalpilor 89A 1 PTA
Distanta intre stalpi ml. 7 7 14
sl 5C15006 buc. ex - 0
5C15014 buc. 1 1 2
Fundatii burate buc. ex 0
turnate buc. 1 1 2
Consola derivatie simplu circuit |CDV 550 pt. SC15006| buc. 1 1
Consola intindere simplu circuit |CIT 140 pt. SC15014 buc. 1 1 2
— pt. 5C15006 buc. 0
pt. SC15014 buc. 0
ICS 24/2 C/120 buc. 0
Lemwbisi 1CS 24/2 R/120 buc. 0
LSI-S/ITS70 buc. V]
|LDI/ITS70 buc. 3 6 3 12
Conductoare |OL-Al 70mmp ml. 40 50 50
p— ECL.I\\I\.I"II buc. 3 6 3 12
CLE 70 buc. 12 18
Papuci |PA70 buc. 12 6 18
C3-10 buc. 1 1
Prize de pamant C2-4Q buc. 1 1
D2-10Q buc. ex 0
Banda OL-Zn 40x4mmp kg. 30 30 60
Separator tripolar de exterior STEPno 24 kV, cu CLP, in biie. 1 1
montaj orizontal, cu un singur dispozitiv de actionare
Dispozitiv semnalizare avarii (DSA) set 1 1
Descatcatori ZnO 24kV (inclusiv soclu) buc. 1
Cadru sigurante cu DMO buc. 1
Trafo putere 160kVA buc. 1
Coloana general trafo S ROy 2 s 18
AFYI 120mmp ml. 12 12
Cutie de distributie CD 1-3+2R buc. 1 1
Tub protectie Dn110 ml. 4 4
Inscriptionare stalp buc. 1 1
.-
LES 0,4kV proiectat
}@: . ! Cablu tip NA2XABy 3x240+120mmp (Zona PT ...) ml. 140 140
NP NE 58 | Cablu tip NA2XABy 3x240+120mmp (Zona PT 6) ml. 225 25 |
<P SF Firida E3-4 buc. 1 1
o Eg ;l‘-;; Sapatura in teren normal pt. LES 1KV profil M ml. 335 335
% g = E :|Sapatura in teren normal pt. LES 1KV profil T mil. 20 20
= g .E = | | Tub protectie Dn90 ml. 4 4
< & £¢ i ”
O o =% : |Bransament proiect
| BH & Cablu tip NA2XABy 3x70+35mmp [ mi 10 10
: : f FDCP-26m buc. | 1 1
o e -
Proiectant: Beneficiar: roiec
S.C. ELECTRO ANDSILV S R L {586 EONEA S po~

Loc. Lutca, Com. Sagna, Jud. N A0

:“ 2-\_ Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt

CUI 30371507 - J27/425201L58 R0 Tifju proiect: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. A.EEE.BLOC | Faza
Tel: 0784.004.294 g? DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR PTh+CS
mail: electro_andsilvi@yahoo.chm +.| Loc. Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt
SPECIALITATE NUME 7 ?cara: Titlul plansei:
DESENAT Ing. ANDRIES C. VvV % FOAIE PICHETAJ Plansa
PROIECTAT Ing. ANDRIES C Data: INSTALATII PROIECTATE E4
SEF PROIECT Ing. ANDRIES V 09.2023
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Proiectant: 9'2:_"’.‘-03“50;'9/\._\ Beneficiar: Proiect
S.C. ELECTRO ANDSILV AR Lutemy ~ \ ?gMUNf“ SA'iA.OAliL —_— w23
Loc. Lutca, Com. Sagna, Ju mgﬂa{" N Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt
CUI 30371507 - J27/425R012, S\ LJfTitlu proiect: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. A.E.E. BLOC | Faza
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SPECIALITATE NUME s TTURA | Scara: | Titlul plansei-
DESENAT Ing. ANDRIES C / % Plansa
ST ST ' T STE 24KV IN MONTAJ ORIZONTAL s
SEF PROIECT Ing. ANDRIES V ( 0‘9-2023
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= e Heglementarg
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Priza de pamant

Prolectant:
S.C. ELECTRO ANDSILV SR.L.
Loc. Lutca, Com. Sagna. Jud. Negf
CUI 30371507 - J27/425/201
Tel: 0784.004.294

Beneficiar:

COMUNA SABAOANI

Proiect

& ELECTRC

mo :J\ Loec. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt nr 23

%‘ 1 proiect: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. A.E.E. BLOC | Faza
DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR

mail: electro_andsilv@yahoo.c ANDSILY Loc. Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt PTR+CS
SPECIALITATE NUME SE RA, | S€ara: | Titlul plansei:
DESENAT Ing. ANDRIES C TS DETALIU EXECUTIE POST DE P
PROIECTAT Ing ANDRIES C B - Data: TRANSFORMARE AERIAN E6
SEF PROIECT Ing. ANDRIES V ( 04.2022
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i CNP 264( thc?zﬂ} E
| A Verificatdg de proiecte L:
de instalatii electrice f
o . 271922178 [ 20-aprilic-2027 f
aliniament § wrze 0oapriea0ms | 3
____________ i -o — - P - - P iyt
L é |
Tipul stalpului SC 15014
Caracteristici teren L=12.00 m
Teren argilos nisipos, saturat cu apa h (m) 1.70
Loess umed rezistent la umezire H{m) 2.20
Wi " a(m) 1.35
1S1p marunt curat
— N0 ANO b (m) 1.35
©=30°+40 r—
~1.6+1.8 t/m® Vsdp (m.c.) 4.01
T_ . _*) daN/erm? VB150 (m.c.) 3.86
o= l 6 = _-0 da cm VB:OO (]TI.CA} 0 ] 5
Proiectant: Beneficiar: Proiect
S.C. ELECTRO ANDSILV S. ,ya FAIN CUNIUNA Aaliatav w23
Loc. Lutca, Com. Sagna, Jud %]\ Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt
CUI 30371507 - J27/425/ ELECTRU “Yitlu proiect:. EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. AE.E. BLOC | Faza
Tel: 0784.004.294 DS“-\' DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR PTh+CS
mail: electro_andsilv@yaho chAN s Loc. Sabaoani, Str, Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt
SPECIALITATE NUME  \%. wei] Scara: [Tinul plansei:
DESENAT ing. ANDRIES C b % Plansa
PROIECTAT Ing. ANDRIES C ., | Data: DETALIU FUNDATIE STALP SC15014 E7
SEF PROIECT Ing. ANDRIES V m U ’ 09.2023
 §




PRIZA DE PAMANT CU 3 CONTURURI
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4 =

|
|

Te

ava din otel 2" cu L=1,5m
si ad@ncime de Tngropat =0,9 m
de la nivelul solului

Contur3
X3 ] _|
h1=0,6 m
Contur2 h2=0,7 m
- e /4 h3=0,8 m
h4=0,9 m
-
Conturi
= "/ X1 = YI= 1,5 m
L X2 =Y2=20m
& X3I=Y3=256m
Lap ]
>
Aoy B
_' CNP eew 5 r?c 3 3
] Verificatdr de proiecte ,f
.5 dEIHStaI.‘l\I_H :lectricn £
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Proiectant: “3:'}‘1."5 7}, geneficiar: Proiect
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e | i i € Dtz DETALIU FRIZA DE PAMANT o
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PRIZA DE PAMANT CU 2 CONTURURI

A
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S

Teava din otel $2" cu L=1,5m
s| addncime de Tngropat =0,9 m
de la nivelul solului

h1=0,6 m
Contur2 h2=0,7 m
X2 h3=0,8 m
| X1
Conturi
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T AD
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CNP 25 'm |
264 "72r31 r‘
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Proiectant: Beneficiar: COMUNA SABAOANI Proiect
Eo(i* EhEE.Tgo?n&ggﬂ.Ljﬁds.lgéL érf\, Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt or. 23
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Pozarea cablurilor sub trotuare sau spatii verzi

PROFIL "M2"
500

SPATIU VERDE PAMANT
TROTUAR

PROFIL "M"
500
SPATIU VERDE PAMANT
TROTUAR /_"—
- il
AN ;
N
i BANDA AVERTIZOARE

900

Pozarea cablurilor pentru subtraversarea aleelor sau a strazilor
asfaltate cu trafic usor, executate cu sapatura in sant deschis
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N b L 7 o
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— g ——
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NISIP

PROFIL "T"
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(PVC)

CABLU 0. 4kV
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~_PAMANT
: BETON 100
500 00 { )
ALY | | /
160 N o YA o ¥ &____ TEAVA CORUGATA
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T__-\_ TSRS TS / '
| i .CABLU 04kV
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in Dame

—ﬁ —EIPAN M}mmﬂn
CNP 2640405270531
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Stalpul 1, Racord 20kV

PT 25 Sabaoani PTA 25 Sabaoani

DELGAZ GRID DELGAZ GRID
SR-2907-2 2023
RACORD 20KV PTA 25
PTA 25 SABAOANI SABAOANI
1 20/0.4kV
PERICOL
ELECTRIC !
NU ATINGE PERICOL
STALPII, NICI i
FIRELE CAZUTE — Ll
LA PAMANT
200 200 -

| N
i LIPAN MARMNA
i 1
) o W= s one 3addd0s27253)
Semnalizarea pozitiei dispozitivelor de semnalizare: "

- Z e = ! crimkgtor de proiect
- cu un singur dispozitiv de actionare S cu CLP dein 5;;|m.,2ﬁ_,ut,,‘ée"

S. DESCHIS SHINGHISN,
CLP INCHIS  CLP DESCHIS e

=

NOTA:

1. - Inscriptionarea se va face cu asistenta din partea CORE Botosani
2. - Se va respecta STAS 297/1-88, STAS 297/2-92, HG 971/2006 si
instructiunea "Semnalizarea de securitate si/sau sanatate a instalatiilor electrice™ -

Cod IP-SSM-33 (EE). ed.8 -elaborata de S.C. DELGAZ GRID S.A.

Proiectant . Beneficiar Proiect
S.C. ELECTRO ANDSILV S.R.LA58Se05 4 COMUNA SABAOANI 23
Loc. Lutca, Com. Sagna, Jud. NgAgie> Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt
CUI 30371507 - J27/425/201 -;E ;" (‘;\ \sjyl"@ proiect: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. A.E.E. BLOC | Faza
Tel: 0784.004.294 e \jo 63\ " %} DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR PTh+CS
mail: electro_andsilv@yahoo.c $‘§‘J¢ 5=/ Loc. Sabaoani, Str. Progresului, fo, NC 50192, Jud. Neamt

SPECIALITATE NUME TURS.4C Scara: | Titul plansei:

DESENAT Ing ANDRIES C % INSCRIPTIONARE SI SEMNALIZARE Plansa

PROIECTAT Ing ANDRIES C Data: INSTALATII ELECTRICE PROIECTATE E12

SEF PROIECT Ing ANDRIES V ()] ]09.2023 MEDIE TENSIUNE

e




Semnalizare de identificare

NOTA:
Se va respecta STAS 297/1

Cutia de distributie FB - E2+4
DELGAZ GRID
DELGAZ GRID
2023
2023
25.1.1
PT 25
SABAOANI Bloc ANL
AR AKY PT25 SABAOANI
PERICOL PERICOL 5
ELECTRIC! ELECTRIC!
200 mmr 200 mmmr

=88, STAS 297/2-¢

92, HG 971/2006 5 instructiunca “Semnalizarea de
securitate §i/sau sindtate a instalagiilor electrice” - Cod IP-8SM-33 (EE), ed 8 -elaboratd de S C DELGAZ GRID § A

Semnalizare a de interzicere

Accesul interzis

persoanelor
neautorizatel

[

Interzisa
Stingerea
cu apa!

Fumatul gi
focul deschis
interzise!

Etichete identificare cablu la suprafata

0.4kV

§
SPRE FB 25.1.1 o i

NA2XABY 3x240+120mmp - 2023 (] 1

=

0.4kV  SPRE PT25

NA2XABY 3x240+120mmp - 2023 o | M

RIA

LIPA }
CNP 2641 .,'3 72631

Verificatpr de proiecte
de instargﬂ{ela::rice

1920178 '2"1 1,Jr|hl_ 2023
*strde 2Ceaprike-2028

Proiectant: Beneficiar: Proiect
S.C. ELECTRO ANDSILV S .COMUN{& SABA_OANI ot 23
Loc. Lutca, Com. Sagna. J Loc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt
CUI30371507 - 127/4 gb_:gl Titlu proiect: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. A.E.E. BLOC Faza
Tel: 0784.004.294 DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR PTh+CS
mail: electro_andsilv@ 5100 (‘éﬂ G-u\\’ Loc. Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt

SPECIALITATE NU L.M:‘on Y evgFURA | Scara: | Titlul plansei:

DESENAT Ing ANDRIENC W] o INSCRIPTIONARE SI SEMNALIZARE Plansa

PROIECTAT Ing. ANDRIES \lmc:- Data: INSTALATII ELECTRICE PROIECTATE E13

SEF PROIECT Ing. ANDRIES V 09.2023 DE JOASA TENSIUNE




Banda avertizare

ATENTIE!
CABLUR! ELECTRICE CABLURI ELECTRICE
SUB TENSIUNE SUB TENSIUNE
PERICOL ELECTRIC!
Boroa de befon Borna marcaj-de
suprafata (tinte)
NTE 007/2008, capitolul X.2 M“" 'IWI%N
AT 1
5 >1kV l(\? g \
I ( 2
1 =
E! - 100 mm
E‘I !
d /- A . A o
boma / §
E
tub protectie f \ cobl do <
= energie E
\ “\delimitare \ 1
/ / |._200 | | 200 _J
strada ki borna . . .
Placuta de inscriptionare
i pentru borne de marcare
la suprafata
i
DELGAZ GRID
NOTA: _ =
Traseul LES 20 kV se va marca la suprafata PTe @ D> 2511
cu borne de beton, la schimbarile de direcfie, la B 8
subtraversari si la distante de lOO-m pemv PT25 * R S 2511 —
rectiliniu. itea Natonala oe Reglementare
Bornele se vor marca amp]asa confblrm = I, h=0.8m
detaliilor prezentate. D d=0.8m 1

rw‘e!i 04052

gl

e e e . SN

Verifip At :"J\ﬂrr,mcti.
E'Lm%t"f“tl electrice

20-aprilic-2023

C- e

LIPAN MARIANA ] e
2631

- 150
iSIDILIMITIHIR dupacaz
'h - adancimea de la nivelul solului pana
“?97a fata superioar a fluxului de cabluri;
d - distanta de la borna pana la fata cea
mai indepartata a fluxului de cabluri;

Proiectant: Beneficiar: Proiect
S.C. ELECTRO ANDSILYV S.R.L. Lutca L .COMUNfA SABA.OANI ar 23
Loc. Lutca, Com. Sagna, Jud. Neamt oc. Sabaoani, Str. Orizontului, nr.56, Jud. Neamt
CUI 30371507 - J27/425/2012 Titlu proiect: EXTINDERE RETEA ELECTRICA PT. A.E.E. BLOC Faza
Tel: 0784.004.294 DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII TINERILOR PTh+CS
mail: electro_andsilv@yahoo.com Loc. Sabaoani, Str. Progresului, fn, NC 50192, Jud. Neamt

SPECIALITATE NUME SEMMAJURA St;ara: Titlul plansei:

DESENAT Ing. ANDRIES C ( /o Plansa

ROECTRT ng ANDRIES C Bate: SEMNALIZARE DE IDENTIFICARE SI E14

SEF PROIECT Ing. ANDRIES V 09.2023 AVERTIZARE - LES




